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ЗМІНИ
до уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення 
планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) 
щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства 
у сфері електроенергетики та у сфері теплопостачання
1. Додаток 1 викласти в такій редакції:
«Додаток 1
до Акта, що складається за результатами
проведення планового (позапланового) заходу 
державного нагляду (контролю) щодо дотримання 
суб’єктом господарювання вимог законодавства 
у сфері електроенергетики 
та у сфері теплопостачання
ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
стосовно діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом 
електричної енергії в частині технічної експлуатації електричних станцій і мереж 
(ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС, неядерна частина АЕС)
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надійність роботи основного і допоміжного устаткування;
готовність до прийняття номінальних електричного і теплового навантажень та їхньої зміни в межах регулювального діапазону, аж до технічного мінімуму;
робота під навантаженням у разі аварійного зниження частоти в енергосистемі до рівня частоти, визначеного в ТУ на поставку турбіни;
нормативні показники економічності основного і допоміжного устаткування
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пункти 5.1, 5.2 глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі
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	[bookmark: 417]Під час експлуатації енергоблоків ТЕС забезпечуються вимоги згідно з ПТЕЕСіМ, участь їх у первинному і вторинному регулюванні частоти і потужності при нормальних (відповідно до диспетчерського графіка) і аварійних режимах роботи електроенергетичної системи (ЕЕС) згідно з положеннями Кодексу системи передачі. Енергоблоки, призначені для роботи в режимі автоматичного відокремлення на збалансоване навантаження (АВЗН), забезпечують стійке утримання збалансованого навантаження у разі переходу в режим АВЗН
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пункти 8.6.1 - 8.6.32 глави 8.6 розділу 8 ПТЕЕСіМ
пункти 5.1, 5.2 глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі
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	[bookmark: 425]Новозбудовані генеруючі одиниці типу C та D, а також генеруючі одиниці, що пройшли реконструкцію або технічне переоснащення, технічно спроможні надавати ДП оператору системи передачі (ОСП) із забезпечення резервів підтримання частоти (далі - РПЧ), автоматичних і ручних резервів відновлення частоти (далі - РВЧ) та резервів заміщення (далі - РЗ), а також ДП з регулювання напруги та реактивної потужності (крім регулювання напруги в режимі СК)
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	[bookmark: 433]Режим експлуатації водопідготовчих установок та водно-хімічний режим забезпечують роботу ТЕС, АЕС, ДТ і теплових мереж без пошкоджень і зниження економічності роботи устаткування, зумовлених корозією внутрішніх поверхонь водопідготовчого, теплоенергетичного та мережного устаткування, без утворення накипу і відкладень на теплообмінних поверхнях, відкладень у протічній частині турбін, шламу в устаткуванні та трубопроводах
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	[bookmark: 441]Водопідготовчі установки забезпечують компенсацію втрат пари і води добавочною водою, встановлених норм якості, як в пускових і стаціонарних режимах, так і в режимах порушення нормальної роботи устаткування
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	[bookmark: 449]Хімічний контроль забезпечує:
своєчасне виявлення порушень режимів роботи водопідготовчого, теплотехнічного та тепломережного устаткування, які призводять до корозії, утворення накипу та відкладень;
визначення з необхідною точністю та періодичністю всіх нормованих проєктом та НД показників якості технологічних середовищ ТЕС, АЕС та інших теплоенергетичних підприємств;
визначення якості або складу води, пари, конденсату, відкладень, реагентів, консервуючих та промивних розчинів, палива, жужелі, золи, газів, олив та стічних вод;
перевірку загазованості виробничих приміщень, баків, колодязів, каналів та інших об'єктів;
визначення складу, кількості шкідливих викидів ТЕС, АЕС, ДТ в атмосферу;
контроль за станом устаткування, яке перебуває у тривалому резерві та консервації
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	[bookmark: 457]Якість пари, живильної води, котлової води, знесоленої води, мережної води, конденсату відповідає нормам
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	[bookmark: 465]Передбачено заходи для запобігання корозії внутрішніх і зовнішніх поверхонь нагріву котлів і пароводяного тракту основного та допоміжного устаткування енергоблоку (ТЕС) під час простою тепломеханічного устаткування в оперативному стані резерву понад 3 доби або консервації.
Технологія та методи захисту устаткування від стоянкової корозії визначені залежно від особливостей його конструкції, режиму роботи, характеру і тривалості простою
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	[bookmark: 473]Забезпечується справність і безпечна експлуатація трубопроводів і арматури. На підставі проєктних, нормативних матеріалів і типових інструкцій для трубопроводів свіжої пари, гарячого і холодного промперегріву, живильної води, розроблені і затверджені інструкції з експлуатації, які враховують конкретні умови їхньої роботи
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	[bookmark: 481]Золовловлювальні установки експлуатуються в оптимальних режимах і забезпечують проєктний (розрахунковий) ступінь очищення димових газів від золи. Технічний стан золовловлювальних установок регулярно контролюється відповідно до типових галузевих інструкцій
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	[bookmark: 489]Під час експлуатації систем золожужелевідведення і золожужелевідвалів забезпечуються:
своєчасне, безперебійне й економічне відведення та складування золи і жужелі на золожужелевідвалах, складах сухої золи, а також відвантаження їх споживачам;
надійність устаткування, пристроїв і споруд внутрішнього і зовнішнього золожужелевідведення, раціональне використання робочої ємності золожужелевідвалів;
попередження забруднення золою і стічними водами повітряного та водного басейнів, а також навколишньої території та безпеку обслуговуючого персоналу.
Щорічно складаються і виконуються плани заходів щодо забезпечення надійної роботи системи відведення і складування золи та жужелі
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	[bookmark: 497]Під час експлуатації установок для очищення і знешкодження виробничих стічних вод забезпечуються:
безперебійне та економічне очищення і знешкодження в повному обсязі всіх видів стоків, що утворюються на енергооб'єкті;
попередження забруднення природних водоймищ та підземних водоносних горизонтів шкідливими речовинами, що містяться в стічних водах;
створення умов для максимального повторного використання в технологічних циклах усіх видів очищених стічних вод
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	[bookmark: 505]Експлуатація теплофікаційних установок відповідає інструкції з експлуатації (режимній карті) теплофікаційної установки
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	[bookmark: 513]Електричне устаткування електричних станцій
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	[bookmark: 515]Під час експлуатації генераторів і синхронних компенсаторів (за наявності) забезпечена їх безперебійна робота в допустимих режимах, надійна робота систем збудження, охолодження і постачання оливою, пристроїв контролю, захисту, автоматики та діагностики
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	[bookmark: 523]Електричні двигуни технічно справні. У випадку перерви в електроживленні електродвигунів (у тому числі електродвигунів з регульованою частотою обертання) відповідального тепломеханічного устаткування забезпечений їх груповий самозапуск у разі повторної подачі напруги від робочого або резервного джерела живлення зі збереженням стійкості технологічного режиму основного устаткування
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	[bookmark: 531]Під час експлуатації трансформаторів (автотрансформаторів) і оливних реакторів забезпечена їх тривала і надійна робота шляхом:
дотримання навантажувальних і температурних режимів, рівня напруги, характеристик оливи й ізоляції у межах встановлених норм;
утримування в справному стані пристроїв охолодження, регулювання напруги, захисту оливи та інших елементів
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	[bookmark: 539]Електроустаткування розподільчих установок (РУ) усіх видів і напруг за номінальними параметрами задовольняє умови роботи як при номінальних режимах, так і у разі коротких замикань, перенапруг та нормованих перевантажень. Персонал, який обслуговує РУ, має у розпорядженні схеми та вказівки щодо допустимих режимів роботи електроустаткування в нормальних та аварійних умовах. Випробування та перевірка електроустаткування РУ організовані згідно з СОУ-Н Е 20.302:2020
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пункти 5.1, 5.2 глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі
пункти 4.2.12 - 4.2.104, 4.2.138 - 4.2.160 глави 4.2 розділу 4 ПУЕ
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	[bookmark: 547]Стаціонарні акумуляторні установки забезпечують тривалу надійну роботу і необхідний рівень напруги на шинах постійного струму в нормальних і аварійних режимах. В аварійних режимах акумуляторні батареї (АБ) забезпечують роботу устаткування не менше ніж протягом 1 години з необхідним рівнем напруги
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	[bookmark: 555]Повітряні лінії електропередавання (якщо є в наявності гнучкі зв'язки, перекидки, тощо) технічно справні
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таблиця 6.1 СОУ-Н ЕЕ 20.502:2007
таблиця 1 СОУ-45.2-00100227-23
таблиця 10.3 ГКД 34.21.661-2003
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	[bookmark: 571]Силове електроустаткування електростанцій захищене від коротких замикань і порушень нормальних режимів пристроями релейного захисту (РЗ), автоматичними вимикачами або запобіжниками й оснащене пристроями автоматики. Пристрої РЗА (електроавтоматики, протиаварійної та режимної автоматики) за принципами дії, уставками, настроюванням, умовами резервування і вихідними впливами відповідають схемам і режимам роботи ЕЕС, устаткування і відповідають чинним НД
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Середній
Незначний
	[bookmark: 581] 
	[bookmark: 582] 
	[bookmark: 583] 
	[bookmark: 584] 
	[bookmark: 585]пункти 12.11.1 - 12.11.14 глави 12.11 розділу 12 ПТЕЕСіМ
глава 1.7 розділу 1 ПУЕ
пункти 5.1, 5.2 глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі
пункт 6.10 розділу 6, підпункт 7.8.1 пункту 7.8 розділу 7 СОУ Н ЕЕ 20.502:2007
пункти 31.1 - 31.3, 31.6 - 31.8 розділу 31 СОУ-Н ЕЕ 20.302:2020
пункти 1.7.54 - 1.7.67, 1.7.71 - 1.7.96, 1.7.103 - 1.7.159 глави 1.7 розділу 1 ПУЕ

	[bookmark: 586]10.10
	[bookmark: 587]Засоби захисту від перенапруг технічно справні
	[bookmark: 588]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 589] 
	[bookmark: 590] 
	[bookmark: 591] 
	[bookmark: 592] 
	[bookmark: 593]пункти 12.12.1 - 12.12.22 глави 12.12 розділу 12 ПТЕЕСіМ
пункти 5.1, 5.2 глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі
пункти 4.2.161 - 4.2.189 глави 4.2 розділу 4 ПУЕ
розділи 24, 25 СОУ-Н ЕЕ 20.302:2020

	[bookmark: 594]10.11
	[bookmark: 595]Освітлення (робоче та аварійне) технічно справне
	[bookmark: 596]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 597] 
	[bookmark: 598] 
	[bookmark: 599] 
	[bookmark: 600] 
	[bookmark: 601]пункти 12.13.1 - 12.13.15 глави 12.13 розділу 12 ПТЕЕСіМ
розділ 6 ПУЕ
пункти 5.1, 5.2 глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі
пункти 6.1.13 - 6.1.52 глави 6.1, глави 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 розділу 6 ПУЕ

	[bookmark: 602]10.12
	[bookmark: 603]Електролізні установки, арматура і посудини технічно справні
	[bookmark: 604]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 605] 
	[bookmark: 606] 
	[bookmark: 607] 
	[bookmark: 608] 
	[bookmark: 609]пункти 12.14.1 - 12.14.21 глави 12.14 розділу 12 ПТЕЕСіМ
пункти 5.1, 5.2 глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі

	[bookmark: 610]10.13
	[bookmark: 611]Енергетичні оливи необхідної якості та забезпечують нормативні вимоги під час експлуатації оливонаповненого обладнання. Проводиться контроль оливи у встановленому обсязі і з необхідною періодичністю для кожної групи устаткування
	[bookmark: 612]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 613] 
	[bookmark: 614] 
	[bookmark: 615] 
	[bookmark: 616] 
	[bookmark: 617]пункти 12.15.1 - 12.15.29 глави 12.15 розділу 12 ПТЕЕСіМ
пункти 5.1, 5.2 глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі

	[bookmark: 618]10.14
	[bookmark: 619]Системи власних потреб (СВП) мають забезпечувати безперебійне електричне живлення механізмів, систем захисту, керування, сигналізації, оперативного струму, пожежогасіння, освітлення та інших потрібних функцій
	[bookmark: 620]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 621] 
	[bookmark: 622] 
	[bookmark: 623] 
	[bookmark: 624] 
	[bookmark: 625]пункти 12.16.1 - 12.16.14 глави 12.16 розділу 12 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 626]11.
	[bookmark: 627]Диспетчерське (оперативно-технологічне) управління

	[bookmark: 628]11.1
	[bookmark: 629]Організаційна структура оперативно-диспетчерського управління відповідає розробленій ОСП
	[bookmark: 630]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 631] 
	[bookmark: 632] 
	[bookmark: 633] 
	[bookmark: 634] 
	[bookmark: 635]пункт 2.3 глави 2 розділу VII Кодексу системи передачі

	[bookmark: 636]11.2
	[bookmark: 637]Обладнання об'єктів електроенергетики кожного рівня диспетчерського управління розділено за категоріями оперативної підпорядкованості: оперативне управління або оперативне відання
	[bookmark: 638]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 639] 
	[bookmark: 640] 
	[bookmark: 641] 
	[bookmark: 642] 
	[bookmark: 643]пункт 2.5 глави 2 розділу VII Кодексу

	[bookmark: 644]11.3
	[bookmark: 645]Об'єкт електроенергетики має відповідну структуру диспетчерського управління та переліки обладнання з його розподілом за формами оперативної підпорядкованості
	[bookmark: 646]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 647] 
	[bookmark: 648] 
	[bookmark: 649] 
	[bookmark: 650] 
	[bookmark: 651]пункт 3.4 глави 3 розділу VII Кодексу системи передачі

	[bookmark: 652]11.4
	[bookmark: 653]На підставі розроблених та затверджених ОСП положень розроблені власні положення та інструкції, що деталізують дії оперативного персоналу щодо обладнання, яке перебуває в їх оперативному підпорядкуванні, а також встановлюють взаємодію з оперативним персоналом суміжних об'єктів, робота яких вимагає відповідної координації дій цього персоналу
	[bookmark: 654]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 655] 
	[bookmark: 656] 
	[bookmark: 657] 
	[bookmark: 658] 
	[bookmark: 659]пункт 3.5 глави 3 розділу VII Кодексу системи передачі

	[bookmark: 660]11.5
	[bookmark: 661]Взаємодія між оперативним персоналом суб'єктів ОЕС України відповідно до його оперативної підпорядкованості регулюється договорами, положеннями, які мають виконуватися відповідно до договорів про надання послуг з диспетчерського управління, укладених ОСП з Користувачами, та договорів про участь у балансуючому ринку, які укладаються між ОСП та постачальником послуг з балансування
	[bookmark: 662]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 663] 
	[bookmark: 664] 
	[bookmark: 665] 
	[bookmark: 666] 
	[bookmark: 667]пункти 4.1 - 4.12 глави 4 розділу VII Кодексу системи передачі

	[bookmark: 668]11.6
	[bookmark: 669]Суб'єктом електроенергетики, задіяному у Плані захисту енергосистеми, розроблені виробничі (щодо захисту об'єктів, які перебувають у їхньому оперативному управлінні та оперативному віданні) інструкції персоналу, в яких деталізуються і конкретизуються положення і заходи Плану захисту енергосистеми
	[bookmark: 670]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 671] 
	[bookmark: 672] 
	[bookmark: 673] 
	[bookmark: 674] 
	[bookmark: 675]пункти 2.3, 2.4 глави 2 розділу VIII Кодексу системи передачі

	[bookmark: 676]11.7
	[bookmark: 677]Організація і порядок оперативних перемикань в електроустановках відповідають положенням нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів. Відповідно до вимог Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках на об'єктах електроенергетики розроблені місцеві інструкції щодо виконання оперативних перемикань, які враховують особливості нормальних і ремонтних схем електричних з'єднань електроустановок, конструкцію і складобладнання розподільних установок, особливості улаштування РЗА та є обов'язковими до виконання оперативним персоналом цих об'єкті
	[bookmark: 678]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 679] 
	[bookmark: 680] 
	[bookmark: 681] 
	[bookmark: 682] 
	[bookmark: 683]розділи II - IV ПВОП
глави 1 - 4 розділу VII Кодексу системи передачі
пункти 5.1.3, 5.1.4 глави 5.1 розділу 5 ПТЕЕСіМ



2. У додатку 2:
[bookmark: 686]1) у розділі III:
[bookmark: 687]пункти 3.1, 3.4 та 3.6 викласти в такій редакції:
[bookmark: 688]"
	[bookmark: 689]3.1
	[bookmark: 690]На всіх об'єктах ОСП створені технічні та технологічні системи експлуатації електроустановок, а також структура управління цими системами
	[bookmark: 691]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 692]_____ 
	[bookmark: 693]__ 
	[bookmark: 694]__ 
	[bookmark: 695]__ 
	[bookmark: 696]пункти 1.1 - 1.3 глави 1 розділу IV Кодексу системи передачі
глави 5.1, 5.2, 5.5 - 5.7, 5.9, 5.11, 5.16 розділу 5 ПТЕЕСіМ


[bookmark: 697]";
[bookmark: 698]"
	[bookmark: 699]3.4
	[bookmark: 700]Обсяги технічного переоснащення та реконструкції електричних мереж системи передачі забезпечують справний технічний стан, надійну та безпечну експлуатацію об'єктів електричних мереж і не підміняють технічного обслуговування та капітального ремонту
	[bookmark: 701]Високий
Середній
Незначний
	_____ 
	[bookmark: 702]__ 
	[bookmark: 703]__ 
	[bookmark: 704]__ 
	[bookmark: 705]__ 
	[bookmark: 706]пункти 5.6.30 - 5.6.35 глави 5.6 розділу 5 ПТЕЕСіМ
глави 4 та 5 розділу II, пункти 2.11 та 2.12 глави 2 розділу IV, пункти 5.1, 5.2 глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі


[bookmark: 707]";
[bookmark: 708]"
	[bookmark: 709]3.6
	[bookmark: 710]Система технічного обслуговування та капітального ремонту об'єктів електричних мереж, що діє на енергооб'єктах ОСП, забезпечує їх справний технічний стан, надійну та безпечну експлуатацію
	[bookmark: 711]Високий
Середній
Незначний
	_____ 
	[bookmark: 712]__ 
	[bookmark: 713]__ 
	[bookmark: 714]__ 
	[bookmark: 715]__ 
	[bookmark: 716]пункти 5.6.1 - 5.6.29 глави 5.6 розділу 5 ПТЕЕСіМ
пункти 10.1.1 - 10.1.6, 10.1.10 - 10.1.19, 10.1.27 глави 10.1, підпункти 10.5.1.1 та 10.5.1.2 пункту 10.5.1, підпункти 10.5.2.1 та 10.5.2.2 пункту 10.5.2 глави 10.5, підпункт 10.6.1.1 пункту 10.6.1, підпункт 10.6.2.1 пункту 10.6.2 глави 10.6, підпункт 10.7.1.3 пункту 10.7.1 глави 10.7, пункт 10.8.1 глави 10.8, таблиця 10.7, підпункт 10.9.1.1 пункту 10.9.1 глави 10.9, таблиця 10.8, пункт 10.10.1 глави 10.10, таблиця 10.9 розділу 10 ПТОіР
пункти 5.1, 5.2 глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі


[bookmark: 717]";
[bookmark: 718]доповнити розділ новим пунктом такого змісту:
[bookmark: 719]"
	[bookmark: 720]3.8
	[bookmark: 721]Працівники, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці, зобов'язані проходити спеціальну підготовку і перевірку знань (атестацію) згідно із законодавством, включаючи нормативно-правові акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі
	[bookmark: 722]Високий
Середній
Незначний
	_____ 
	[bookmark: 723]__ 
	[bookmark: 724]__ 
	[bookmark: 725]__ 
	[bookmark: 726]__ 
	[bookmark: 727]частина друга статті 12 Закону України "Про ринок електричної енергії"
пункти 4.1 - 4.7 глави 4 розділу XII Кодексу системи передачі
пункти 1.8 - 1.9, 1.15 розділу 1, пункти 3.1 - 3.8 розділу 3, пункти 5.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.9 розділу 5, пункти 6.1, 6.2, 6.8 розділу 6, пункти 7.1, 7.2 розділу 7, пункти 8.1, 8.2, 8.7 розділу 8, пункти 10.1 - 10.8 розділу 10 ГНД 34.12.102-2004


[bookmark: 728]";
[bookmark: 729]2) у розділі IV:
[bookmark: 730]пункти 4.1 - 4.11, 4.17 та 4.21 викласти в такій редакції:
[bookmark: 731]"
	[bookmark: 732]4.1
	[bookmark: 733]Електричні двигуни технічно справні, що забезпечується системою технічного обслуговування та ремонту
	[bookmark: 734]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 735]_____ 
	[bookmark: 736]__ 
	[bookmark: 737]__
	[bookmark: 738]__ 
	[bookmark: 739]пункти 12.2.1 - 12.2.21 глави 12 розділу 12 ПТЕЕСіМ
розділ 8 СОУ-Н ЕЕ 20.302:2020
пункти 5.1, 5.2 глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі

	[bookmark: 740]4.2
	[bookmark: 741]Під час експлуатації трансформаторів (автотрансформаторів), оливних реакторів (далі - реакторів) і регулювальних трансформаторів забезпечується їх тривала і надійна робота шляхом:
дотримання навантажувальних і температурних режимів, рівня напруги, характеристик оливи і ізоляції в межах встановлених норм;
утримування в справному стані пристроїв охолодження, регулювання напруги, захисту оливи та інших елементів.
Експлуатація систем моніторингу, діагностики та управління трансформаторів, у тому числі системою моніторингу вологовмісту та вмісту газів у трансформаторному маслі та пристроїв контролю стану вводів організована згідно вимог інструкцій, нормативних документів та документації виробника
	[bookmark: 742]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 743] 
	[bookmark: 744] 
	[bookmark: 745] 
	[bookmark: 746] 
	[bookmark: 747]пункти 12.3.1 - 12.3.31 глави 12.3 розділу 12 ПТЕЕСіМ
розділ 9 СОУ-Н ЕЕ 20.302:2020
розділи 6, 10, 12, 13, 14 СОУ 40.1-21677681-07:2009
пункти 5.1, 5.2 глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі
пункти 4.2.38, 4.2.63 - 4.2.65, 4.2.67, 4.2.68, 4.2.74, 4.2.91, 4.2.93, 4.2.95 - 4.2.97, 4.2.105, 4.2.137 глави 4.2 розділу 4 ПУЕ

	[bookmark: 748]4.3
	[bookmark: 749]Електроустаткування розподільчих установок технічно справне, що забезпечується системою технічного обслуговування та ремонту. Електроустаткування розподільчих установок (РУ) усіх видів і напруги за номінальними параметрами задовольняє умови роботи як при номінальних режимах, так і у разі коротких замикань, перенапруги та нормованих перевантажень. Поточний ремонт устаткування РУ, а також перевірка його дії (випробування) проводяться в міру необхідності в терміни, які встановлює технічний керівник електроенергетичного підприємства. Виконуються вимоги щодо захисту персоналу від впливу електричного та магнітного полів
	[bookmark: 750]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 751] 
	[bookmark: 752] 
	[bookmark: 753] 
	[bookmark: 754] 
	[bookmark: 755]пункти 12.4.1 - 12.4.15, 12.4.17, 12.4.19, 12.4.20, 12.4.22 - 12.4.38 глави 12.4 розділу 12 ПТЕЕСіМ
розділи 10 - 19 СОУ-Н ЕЕ 20.302:2020
глави 6, 10, 11, 13 СОУ-Н ЕЕ 20.572:2006
пункти 10.3 - 10.14, 10.18, 10.20 глави 10 СОУ-Н ЕЕ 20.577:2007
пункти 5.1, 5.2 глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі
пункти 4.2.12 - 4.2.104, 4.2.138 - 4.2.160, 4.2.190 - 4.2.226 глави 4.2 розділу 4 ПУЕ

	[bookmark: 756]4.4
	[bookmark: 757]Стаціонарні акумуляторні установки технічно справні, що забезпечується системою технічного обслуговування та ремонту
	[bookmark: 758]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 759] 
	[bookmark: 760] 
	[bookmark: 761] 
	[bookmark: 762] 
	[bookmark: 763]пункти 12.5.2 - 12.5.23 глави 12.5 розділу 12 ПТЕЕСіМ
розділ 30 СОУ-Н ЕЕ 20.302:2020
розділи 5.5, 5.6 СОУ-Н ЕЕ 50.301:2007
пункти 5.1, 5.2 глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі

	[bookmark: 764]4.5
	[bookmark: 765]Пристрої компенсації реактивної потужності (за наявності) технічно справні, що забезпечується системою технічного обслуговування та ремонту. Профілактичні випробування конденсаторної установки виконуються відповідно до СОУ-Н ЕЕ 20.302 та інструкції виробника.
Середній ремонт конденсаторної установки проводиться в міру необхідності, залежно від її технічного стану
	[bookmark: 766]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 767] 
	[bookmark: 768] 
	[bookmark: 769] 
	[bookmark: 770] 
	[bookmark: 771]пункти 12.6.1 - 12.6.15 глави 12.6 розділу 12 ПТЕЕСіМ
розділ 23 СОУ-Н ЕЕ 20.302:2020
пункти 5.1, 5.2 глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі
пункти 1.2.16, 1.2.21 - 1.2.23 глави 1.2 розділу 1 ПУЕ

	[bookmark: 772]4.6
	[bookmark: 773]Поточний ремонт конденсаторної установки проводиться щорічно.
Терміни виконання ремонтів і профілактичних випробувань визначаються розпорядчим документом технічного керівника підприємства.
Повітряні лінії електропередавання технічно справні, що забезпечується системою технічного обслуговування та ремонту
	[bookmark: 774]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 775] 
	[bookmark: 776] 
	[bookmark: 777] 
	[bookmark: 778] 
	[bookmark: 779]пункти 12.7.1, 12.7.4 - 12.7.20, 12.7.22 - 12.7.44 глави 12.7 розділу 12 ПТЕЕСіМ
розділ 33 СОУ-Н ЕЕ 20.302:2020
глави 6, 8 СОУ-Н ЕЕ 20.502:2007
пункти 5.1, 5.2 глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі
пункти 2.5.8 - 2.5.24, 2.5.95, 2.5.137, 2.5.160 - 2.5.254 глави 2.5 розділу 2 ПУЕ

	[bookmark: 780]4.7
	[bookmark: 781]Силові кабельні лінії технічно справні, що забезпечується системою технічного обслуговування та ремонту
	[bookmark: 782]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 783] 
	[bookmark: 784] 
	[bookmark: 785] 
	[bookmark: 786] 
	[bookmark: 787]пункти 12.8.1, 12.8.4 - 12.8.8, 12.8.10 - 12.8.45 глави 12.8 ПТЕЕСіМ розділ 15 СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-49:2011
глави 7 та 22 СОУ-Н ЕЕ 20.304:2009
пункт 10.16 глави 10 СОУ-Н ЕЕ 20.577:2007
пункти 5.1, 5.2 глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі
пункти 2.3.16 - 2.3.99, 2.3.110 - 2.3.160 глави 2.3 розділу 2 ПУЕ

	[bookmark: 788]4.8
	[bookmark: 789]Релейний захист і протиаварійна автоматика технічно справні, що забезпечується системою технічного обслуговування та ремонту. Під час експлуатації пристрої РЗА і ПА та їх контрольні кола перевіряються і опробуються в обсязі й у терміни, зазначені в чинних НД та інструкціях виробників.
Технічне обслуговування пристроїв РЗА і ПА, яке вимагає наступного опробування дій на комутаційні апарати, поєднується, як правило, із ремонтом відповідного силового устаткування
	[bookmark: 790]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 791] 
	[bookmark: 792] 
	[bookmark: 793] 
	[bookmark: 794] 
	[bookmark: 795]пункти 12.9.1 - 12.9.41 глави 12.9 розділу 12 ПТЕЕСіМ
розділ 29 СОУ-Н ЕЕ 20.302:2020
пункти 5.1, 5.2 глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі
пункти 3.2.2 - 3.2.34, 3.2.54 - 3.2.74, 3.2.106 - 3.2.149 глави 3.2 розділу 3 ПУЕ

	[bookmark: 796]4.9
	[bookmark: 797]Заземлюючі пристрої технічно справні, що забезпечується системою технічного обслуговування та ремонту. Заземлювальні пристрої (далі - ЗП) протягом всього періоду експлуатації відповідають проєкту, вимогам ПУЕ та забезпечують електробезпеку людей, захист електроустановок і режими їх роботи
	[bookmark: 798]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 799] 
	[bookmark: 800] 
	[bookmark: 801] 
	[bookmark: 802] 
	[bookmark: 803]пункти 12.11.1 - 12.11.14 глави 12.11 розділу 12 ПТЕЕСіМ
пункти 31.1 - 31.3, 31.6 - 31.8, розділу 31 СОУ-Н ЕЕ 20.302:2020
глави 7, 8, 9 СОУ 31.2-21677681-19:2009
пункти 5.1, 5.2 глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі
пункти 1.7.54 - 1.7.67, 1.7.71 - 1.7.96, 1.7.103 - 1.7.159 глави 1.7 розділу 1 ПУЕ

	[bookmark: 804]4.10
	[bookmark: 805]Засоби захисту від перенапруг технічно справні, що забезпечується системою технічного обслуговування та ремонту
	[bookmark: 806]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 807] 
	[bookmark: 808] 
	[bookmark: 809] 
	[bookmark: 810] 
	[bookmark: 811]пункти 12.12.1 - 12.12.22 глави 12.12 розділу 12 ПТЕЕСіМ
глави 6 - 9 СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-100:2014
пункти 5.1, 5.2 глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі
розділи 24, 25 СОУ-Н ЕЕ 20.302:2020
пункти 4.2.161 - 4.2.189 глави 4.2 розділу 4 ПУЕ

	[bookmark: 812]4.11
	[bookmark: 813]Освітлення (робоче та аварійне) технічно справне, що забезпечується системою технічного обслуговування та ремонту. Перевірку освітленості, стану стаціонарного устаткування і електропроводки, випробування і вимірювання опору ізоляції виконують за графіком, який затверджує технічний керівник об'єкта.
Виявлені під час перевірки і огляду дефекти повинні бути зафіксовані в журналі дефектів, форму якого затверджує технічний керівник об'єкта, і усунені в найкоротший термін
	[bookmark: 814]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 815] 
	[bookmark: 816] 
	[bookmark: 817] 
	[bookmark: 818] 
	[bookmark: 819]пункти 12.13.1 - 12.13.15 глави 12.13 розділу 12 ПТЕЕСіМ
пункти 5.1, 5.2 глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі
пункти 6.1.13 - 6.3.39 глави 6.3, пункти 6.5.1 - 6.5.29 глави 6.5, пункти 6.6.1 - 6.6.28 глави 6.6 розділу 6 ПУЕ


[bookmark: 820]";
[bookmark: 821]"
	[bookmark: 822]4.17
	[bookmark: 823]Об'єкти електричних мереж ОСП, які пройшли капітальний ремонт, прийняті в експлуатацію з оформленням відповідних актів
	[bookmark: 824]Високий
Середній
Незначний
	_____ 
	[bookmark: 825]__ 
	[bookmark: 826] __
	[bookmark: 827]__
	[bookmark: 828] __
	[bookmark: 829]пункт 10.1.27 глави 10.1 розділу 10 ПТОіР


[bookmark: 830]";
[bookmark: 831]"
	[bookmark: 832]4.21
	[bookmark: 833]Система обліку та контролю виконання нормативно-технічних документів включає:
визначення вичерпного переліку норм, правил, стандартів, інструкцій, а також циркулярів, виконання яких є обов'язковим під час експлуатації даного об'єкта/обладнання;
своєчасний перегляд такого переліку, внесення в нього відповідних змін;
розроблення заходів щодо виконання вимог нормативно-технічних документів і нормативних-правових актів, контроль їх виконання
	[bookmark: 834]Високий
Середній
Незначний
	_____ 
	[bookmark: 835]__ 
	[bookmark: 836] __
	[bookmark: 837]__ 
	[bookmark: 838] __
	[bookmark: 839]пункт 5.3 глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі
пункти 5.8.1 - 5.8.20 глави 5.8 розділу 5 ПТЕЕСіМ


[bookmark: 840]";
[bookmark: 841]доповнити розділ новим пунктом такого змісту:
[bookmark: 842]"
	[bookmark: 843]4.23
	[bookmark: 844]Системи власних потреб (СВП) забезпечують безперебійне електричне живлення механізмів, систем захисту, керування, сигналізації, оперативного струму, пожежогасіння, освітлення та інших потрібних функцій
	[bookmark: 845]Високий
Середній
Незначний
	_____ 
	[bookmark: 846]__
	[bookmark: 847]__ 
	[bookmark: 848]__ 
	[bookmark: 849]__ 
	[bookmark: 850]пункти 12.16.1 - 12.16.14 глави 12.16 розділу 12 ПТЕЕСіМ


[bookmark: 851]";
[bookmark: 852]3) пункт 9.1 розділу IX виклати в такій редакції:
[bookmark: 853]"
	[bookmark: 854]9.1
	[bookmark: 855]Об'єктами електроенергетики ОСП виконуються всі організаційні, загальні і додаткові технічні вимоги щодо підготовки та готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період
	[bookmark: 856]Високий
Середній
Незначний
	_____ 
	[bookmark: 857]__ 
	[bookmark: 858]__ 
	[bookmark: 859] __
	[bookmark: 860]__ 
	[bookmark: 861]розділи II - IV Положення, затвердженого наказом № 29


[bookmark: 862]";
[bookmark: 863]4) пункт 10.1 розділу X викласти в такій редакції:
[bookmark: 864]"
	[bookmark: 865]10.1
	[bookmark: 866]Працівники системного оператора, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці, проходять спеціальну підготовку і перевірку знань (атестацію) згідно із законодавством, включаючи нормативно-правові акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах
	[bookmark: 867]Високий
Середній
Незначний
	_____ 
	[bookmark: 868]__ 
	[bookmark: 869]__
	[bookmark: 870]__
	[bookmark: 871]__ 
	[bookmark: 872]пункти 2.1 - 2.11 глави 2, пункти 4.1 - 4.7 глави 4 розділу XII, пункти 5.1 - 5.8 глави 5 розділу XII Кодексу системи передачі
частина друга статті 12 Закону України "Про ринок електричної енергії"
пункти 1.8, 1.9 1.15 розділу 1, пункти 3.1 - 3.8 розділу 3, пункти 8.1, 8.2, 8.7 розділу 8, пункти 10.1 - 10.8 розділу 10 ГНД 34.12.102-2004



3. Додатки 3 та 4 викласти в такій редакції:
«Додаток 3
до Акта, що складається за результатами
проведення планового (позапланового) заходу 
державного нагляду (контролю) щодо дотримання 
суб’єктом господарювання вимог законодавства 
у сфері електроенергетики 
та у сфері теплопостачання
ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
у сфері електроенергетики стосовно дотримання суб’єктами господарювання
вимог нормативно-правових актів з питань технічного стану 
та організації технічної експлуатації  електричних установок 
і мереж та діяльності, пов’язаної з виробництвом електричної енергії 
в частині технічної експлуатації електричних станцій і мереж

	Порядковий номер
	[bookmark: 878]Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства
	[bookmark: 879]Ступінь ризику суб'єкта господарювання
	[bookmark: 880]Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**
	[bookmark: 881]Відповіді на питання
	[bookmark: 882]Нормативне обґрунтування

	
	
	
	
	[bookmark: 883]так
	[bookmark: 884]ні
	[bookmark: 885]не розглядалося
	

	[bookmark: 886]Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на суб'єктів, що провадять господарську діяльність з виробництва, розподілу електричної енергії

	[bookmark: 887]I. Надійність електропостачання

	[bookmark: 888]1.1
	[bookmark: 889]Схеми зовнішнього електропостачання споживачів відповідають проєктним рішенням, нормативним документам та вимогам договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії
	[bookmark: 890]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 891] _____
	[bookmark: 892] 
	[bookmark: 893] 
	[bookmark: 894] 
	[bookmark: 895]пункти 1.2.17 - 1.2.20 глави 1.2 розділу 1 ПУЕ

	[bookmark: 896]1.2
	[bookmark: 897]Схеми електричних з'єднань електричних мереж, електростанцій і підстанцій, настроювання пристроїв релейного захисту та автоматики (далі - РЗА), автоматизованої системи диспетчерського керування (далі - АСДК) і засобів диспетчерсько-технологічного керування (далі - ЗДТК) для нормальних і ремонтних режимів, а також у разі технологічних порушень, забезпечують надійне постачання споживачів електроенергією, якість якої відповідає вимогам ДСТУ EN 50160:2014 та договірним зобов'язанням
	[bookmark: 898]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 899] 
	[bookmark: 900] 
	[bookmark: 901] 
	[bookmark: 902] 
	[bookmark: 903]пункти 4.1.1 - 4.1.37 глави 4.1, пункти 4.2.1 - 4.2.226 глави 4.2, пункти 4.4.4 - 4.4.24 глави 4.4 розділу 4 ПУЕ
пункти 12.9.1 - 12.9.6, 12.9.8 - 12.9.41 глави 12.9 розділу 12 ПТЕЕСіМ
пункти 5.1.1, 5.1.2 глави 5.1, пункти 5.2.1 - 5.2.14 глави 5.2, пункти 5.3.1 - 5.3.13 глави 5.3 розділу V, пункти 8.1.1 - 8.1.4 глави 8.1, пункти 8.2.1 - 8.2.16 глави 8.2, пункти 8.4.1, 8.4.2 глави 8.4, пункти 8.5.1 - 8.5.10 глави 8.5 розділу VIII Кодексу систем розподілу

	[bookmark: 904]1.3
	[bookmark: 905]Затверджено у встановленому порядку перелік приєднань, заведених під дію автоматичного частотного розвантаження (далі - АЧР)
	[bookmark: 906]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 907] 
	[bookmark: 908] 
	[bookmark: 909] 
	[bookmark: 910] 
	[bookmark: 911]пункт 13.2 глави 13 ГНД 34.20.567-2003
пункт 12.9.7 глави 12.9 розділу 12 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 912]1.4
	[bookmark: 913]Навантаження на приєднаннях, заведених під дію АЧР, контролюється, відповідні відомості та акти оформлюються. Фактичне навантаження на приєднаннях, заведених під дію АЧР, відповідає заданому
	[bookmark: 914]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 915] 
	[bookmark: 916] 
	[bookmark: 917] 
	[bookmark: 918] 
	[bookmark: 919]пункт 11.5 глави 11, пункт 13.6 глави 13 ГНД 34.20.567-2003
пункт 12.9.7 глави 12.9 розділу 12 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 920]1.5
	[bookmark: 921]Усі приєднані до системи передачі об'єкти системи розподілу відповідають вимогам щодо їх облаштування засобами АЧР, частотного ввімкнення (далі - ЧАПВ), спеціальної автоматики вимкнення навантаження (далі - САВН), інших систем протиаварійної автоматики (далі - ПА)
	[bookmark: 922]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 923] 
	[bookmark: 924] 
	[bookmark: 925] 
	[bookmark: 926] 
	[bookmark: 927]пункт 3.6, підпункт 3 пункту 3.9 глави 3 розділу III, пункти 2.1 - 2.11 глави 2 розділу VIII Кодексу системи передачі
пункти 4.1 - 4.9 глави 4 ГКД 34.35.511-2002
пункти 4.1 - 4.9 глави 4, пункти 6.1 - 6.3 глави 6, пункти 7.1 - 7.8 глави 7 ГНД 34.20.567-2003

	[bookmark: 928]1.6
	[bookmark: 929]Сповіщено користувачів не пізніше ніж за 10 днів до початка планового року про строки та тривалість виведення електроустановок з роботи, що впливає на режим роботи або надійність енергозабезпечення цих користувачів, відповідно до затверджених ОСР річних планів-графіків
	[bookmark: 930]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 931] 
	[bookmark: 932] 
	[bookmark: 933] 
	[bookmark: 934] 
	[bookmark: 935]пункт 5.6.6 глави 5.6 розділу V Кодексу систем розподілу

	[bookmark: 936]1.7
	[bookmark: 937]Здійснюється фіксація параметрів надійності розподілу електричної енергії (технічними засобами)
	[bookmark: 938]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 939] 
	[bookmark: 940] 
	[bookmark: 941] 
	[bookmark: 942] 
	[bookmark: 943]пункти 6.4.1 - 6.4.4 глави 6.4 розділу VI Кодексу систем розподілу

	[bookmark: 944]1.8
	[bookmark: 945]Здійснюється реєстрація перерв в електропостачанні за допомогою електронних лічильників в мережах низької напруги
	[bookmark: 946]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 947] 
	[bookmark: 948] 
	[bookmark: 949] 
	[bookmark: 950] 
	[bookmark: 951]пункти 6.5.1, 6.5.2 глави 6.5 розділу VI Кодексу систем розподілу

	[bookmark: 952]1.9
	[bookmark: 953]Оперативне планування роботи системи розподілу здійснюється у встановлені терміни
	[bookmark: 954]Високий
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	[bookmark: 1155]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1156] 
	[bookmark: 1157] 
	[bookmark: 1158] 
	[bookmark: 1159] 
	[bookmark: 1160]пункти 12.5.1 - 12.5.19 глави 12.5 розділу 12 ПТЕЕСіМ
пункти 6.1 - 6.28 глави 6, пункти 7.1 - 7.11 глави 7 СОУ 31.4-21677681-21:2010

	[bookmark: 1161]2.22
	[bookmark: 1162]Експлуатацію ПЛ 0,4 - 10 (6) кВ організовано в повному обсязі
	[bookmark: 1163]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1164] 
	[bookmark: 1165] 
	[bookmark: 1166] 
	[bookmark: 1167] 
	[bookmark: 1168]пункти 12.7.1, 12.7.5 - 12.7.14, 12.7.16 - 12.7.29 глави 12.7 розділу 12 ПТЕЕСіМ
пункт 10.1.3 глави 10.1, підпункти 10.2.1.1 - 10.2.1.9 пункту 10.2.1 глави 10.2, підпункти 10.2.2.1 - 10.2.2.5 пункту 10.2.2 глави 10.2, підпункти 10.3.1.1 - 10.3.1.8 пункту 10.3.1, підпункти 10.3.2.1 - 10.3.2.7 пункту 10.3.2 глави 10.3 розділу 10 ПТОіР

	[bookmark: 1169]2.23
	[bookmark: 1170]Експлуатацію ПЛ 35 - 110 (154) кВ організовано в повному обсязі
	[bookmark: 1171]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1172] 
	[bookmark: 1173] 
	[bookmark: 1174] 
	[bookmark: 1175] 
	[bookmark: 1176]пункти 12.7.1, 12.7.5 - 12.7.14, 12.7.16 - 12.7.29 глави 12.7 розділу 12 ПТЕЕСіМ
пункт 10.1.3 глави 10.1, підпункти 10.3.1.1 - 10.3.1.8 пункту 10.3.1 глави 10.3, підпункти 10.5.1.1 - 10.5.1.3 пункту 10.5.1, підпункти 10.5.2.1, 10.5.2.2 пункту 10.5.2 глави 10.5 розділу 10 ПТОіР
пункти 5.1 - 5.5 глави 5, пункти 6.1 - 6.14, 6.16 глави 6, пункти 7.1 - 7.11 глави 7, пункти 8.1 - 8.10 глави 8 СОУ-Н ЕЕ 20.502:2007

	[bookmark: 1177]2.24
	[bookmark: 1178]Експлуатацію кабельних ліній електропередавання напругою 0,4 - 110 кВ організовано в повному обсязі
	[bookmark: 1179]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1180] 
	[bookmark: 1181] 
	[bookmark: 1182] 
	[bookmark: 1183] 
	[bookmark: 1184]пункти 12.8.1 - 12.8.15, 12.8.17 - 12.8.24, 12.8.29, 12.8.31 - 12.8.43 глави 12.8 розділу 12 ПТЕЕСіМ
пункт 10.1.3 глави 10.1, підпункти 10.7.1.1 - 10.7.1.7 пункту 10.7.1, підпункти 10.7.2.1 - 10.7.2.9 пункту 10.7.2 глави 10.7 розділу 10 ПТОіР

	[bookmark: 1185]2.25
	[bookmark: 1186]Експлуатацію ТП напругою 6 - 20 / 0,4 кВ та РП 6 - 20 кВ організовано в повному обсязі
	[bookmark: 1187]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1188] 
	[bookmark: 1189] 
	[bookmark: 1190] 
	[bookmark: 1191] 
	[bookmark: 1192]пункти 12.3.1 - 12.3.4, 12.3.7, 12.3.11, 12.3.13 - 12.3.15, 12.3.19, 12.3.20, 12.3.25, 12.3.27 - 12.3.31 глави 12.3 розділу 12, пункти 12.4.1 12.4.3 - 12.4.20, 12.4.22 - 12.4.24, 12.4.31, 12.4.33 - 12.4.36 глави 12.4 розділу 12 ПТЕЕСіМ
пункт 10.1.3 глави 10.1, підпункти 10.4.3.1 - 10.4.3.9 пункту 10.4.3 глави 10.4 розділу 10 ПТОіР

	[bookmark: 1193]2.26
	[bookmark: 1194]Експлуатацію електричних підстанцій напругою 35 - 110 (154) кВ організовано в повному обсязі
	[bookmark: 1195]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1196] 
	[bookmark: 1197] 
	[bookmark: 1198] 
	[bookmark: 1199] 
	[bookmark: 1200]пункти 12.3.1 - 12.3.21, 12.3.24 - 12.3.31 глави 12.3, пункти 12.4.1, 12.4.3 - 12.4.14, 12.4.16 - 12.4.24, 12.4.31, 12.4.33 - 12.4.38 глави 12.4 розділу 12 ПТЕЕСіМ
пункт 10.1.3 глави 10.1, підпункти 10.6.1.1 - 10.6.1.4 пункту 10.6.1, підпункт 10.6.2.1 пункту 10.6.2, підпункти 10.6.3.1 - 10.6.3.7 пункту 10.6.3, підпункти 10.6.4.1 - 10.6.4.7 пункту 10.6.4, підпункти 10.6.5.1 - 10.6.5.4 пункту 10.6.5 глави 10.6 розділу 10 ПТОіР

	[bookmark: 1201]2.27
	[bookmark: 1202]Експлуатацію пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики організовано в повному обсязі
	[bookmark: 1203]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1204] 
	[bookmark: 1205] 
	[bookmark: 1206] 
	[bookmark: 1207] 
	[bookmark: 1208]пункти 12.9.1 - 12.9.3, 12.9.5, 12.9.7 - 12.9.41 глави 12.9 розділу 12 ПТЕЕСіМ
пункт 10.1.3 глави 10.1, підпункти 10.8.1.1 - 10.8.1.7 пункту 10.8.1 глави 10.8 розділу 10 ПТОіР

	[bookmark: 1209]2.28
	[bookmark: 1210]Експлуатацію засобів вимірювальної техніки на ПС напругою 35 кВ і вище організовано в повному обсязі
	[bookmark: 1211]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1212] 
	[bookmark: 1213] 
	[bookmark: 1214] 
	[bookmark: 1215] 
	[bookmark: 1216]пункти 5.10.8 - 5.10.14, 5.10.16 - 5.10.31 глави 5.10 розділу 5 ПТЕЕСіМ
пункт 10.1.3 глави 10.1, підпункти 10.6.6.1 - 10.6.6.4 пункту 10.6.6 глави 10.6 розділу 10 ПТОіР

	[bookmark: 1217]2.29
	[bookmark: 1218]Експлуатацію засобів диспетчерського і технологічного керування організовано в повному обсязі
	[bookmark: 1219]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1220] 
	[bookmark: 1221] 
	[bookmark: 1222] 
	[bookmark: 1223] 
	[bookmark: 1224]пункти 5.11.1 - 5.11.16, 5.11.25 - 5.11.37, 5.11.38 - 5.11.68 глави 5.11 розділу 5 ПТЕЕСіМ
пункт 10.1.3 глави 10.1, підпункти 10.9.1.1 - 10.9.1.17 пункту 10.9.1 глави 10.9 розділу 10 ПТОіР

	[bookmark: 1225]2.30
	[bookmark: 1226]Експлуатацію виробничих будівель і споруд організовано в повному обсязі
	[bookmark: 1227]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1228] 
	[bookmark: 1229] 
	[bookmark: 1230] 
	[bookmark: 1231] 
	[bookmark: 1232]пункти 6.2.1, 6.2.3 - 6.2.6, 6.3.8, 6.2.10 - 6.2.16 глави 6.2 розділу 6 ПТЕЕСіМ
пункт 10.1.3 глави 10.1, пункт 11.1.1 глави 11.1, пункти 11.2.1 - 11.2.10 глави 11.2, пункти 11.3.1 - 11.3.12 глави 11.3, пукти 11.4.1 - 11.4.12 глави 11.4, пункти 11.5.1 - 11.5.5 глави 11.5, пункти 11.6.1, 11.6.2 глави 11.6, пункти 11.7.1 - 11.7.12 глави 11.7 розділу 11 ПТОіР

	[bookmark: 1233]2.31
	[bookmark: 1234]Перспективні (багаторічні) та річні плани, графіки ремонту і технічного обслуговування об'єктів електричних мереж напругою 0,4 - 150 кВ розроблено
	[bookmark: 1235]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1236] 
	[bookmark: 1237] 
	[bookmark: 1238] 
	[bookmark: 1239] 
	[bookmark: 1240]пункти 5.6.8 - 5.6.13, глави 5.6 розділу 5 ПТЕЕСіМ
пункт 10.1.11 глави 10.1, пункт 10.3.3 глави 10.3 розділу 10 ПТОіР

	[bookmark: 1241]2.32
	[bookmark: 1242]Щорічно здійснюється огляд електроустановок з заповненням листка огляду
	[bookmark: 1243]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1244] 
	[bookmark: 1245] 
	[bookmark: 1246] 
	[bookmark: 1247] 
	[bookmark: 1248]пункти 5.5.5, 5.5.6, 5.5.10. глави 5.5. розділу 5 ПТЕЕСіМ
пункт 5.2 глави 5 СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005

	[bookmark: 1249]2.33
	[bookmark: 1250]Визначено комплексну якісну оцінку технічного стану електричних мереж
	[bookmark: 1251]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1252] 
	[bookmark: 1253] 
	[bookmark: 1254] 
	[bookmark: 1255] 
	[bookmark: 1256]пункти 5.6.1, 5.6.2, 5.6.5 глави 5.6 розділу 5 ПТЕЕСіМ
абзаци шістнадцятий, двадцять четвертий глави 3, пункт 5.3 глави 5, пункти 6.1 - 6.3 глави 6 СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005

	[bookmark: 1257]2.34
	[bookmark: 1258]Геодезична інформаційно-технічна система об'єктів електроенергетики забезпечує метрологічну та топологічну коректність інформації про об'єкти електроенергетики. Інформація про лінії електропередачі та трансформаторні підстанції з прив'язкою до географічних даних у системі ГІС, яка розміщена на сайті ОСР достовірна
	[bookmark: 1259]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1260] 
	[bookmark: 1261] 
	[bookmark: 1262] 
	[bookmark: 1263] 
	[bookmark: 1264]пункт 4.1.38 глави 4.1, пункт 4.10.3 глави 4.10 розділу IV Кодексу систем розподілу

	[bookmark: 1265]III. Якість електропостачання

	[bookmark: 1266]3.1
	[bookmark: 1267]ОСР дотримується затверджених Регулятором показників якості електропостачання, які характеризують рівень надійності (безперервності) постачання електричної енергії, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії та якості електричної енергії
	[bookmark: 1268]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1269] 
	[bookmark: 1270] 
	[bookmark: 1271] 
	[bookmark: 1272] 
	[bookmark: 1273]пункти 4.1 - 4.3 глави 4; пункти 5.1 - 5.3 глави 5; пункти 6.1 - 6.3 глави 6 ДСТУ EN 50160:2014
пункти 11.4.1 - 11.4.16 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу

	[bookmark: 1274]3.2
	[bookmark: 1275]ОСР розроблено заходи та дотримуються строки усунення причин недотримання показників якості електричної енергії (простих та/або складних), якщо причини недотримання показників якості електричної енергії було усунуто під час розгляду скарги, та з наданням відповідних підтвердних документів
	[bookmark: 1276]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1277] 
	[bookmark: 1278] 
	[bookmark: 1279] 
	[bookmark: 1280] 
	[bookmark: 1281]пункт 13.2.11 глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу

	[bookmark: 1282]3.3
	[bookmark: 1283]ОСР здійснює вимірювання параметрів якості електричної енергії (у тому числі за зверненням/ скаргою споживача) в точках приєднання споживачів на початку лінії у першого споживача та у найвіддаленішого споживача в кінці лінії, а у випадку розгалуження лінії електропередавання - у споживачів, підключених у кінці цих відгалужень у нормальних умовах експлуатації з оформленням відповідних протоколів вимірів параметрів якості. Вимірювання параметрів якості електричної енергії здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів протягом не менше 7 календарних днів, за виключенням часу тривалості перерв в електропостачанні
	[bookmark: 1284]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1285] 
	[bookmark: 1286] 
	[bookmark: 1287] 
	[bookmark: 1288] 
	[bookmark: 1289]пункти 6.2.1 - 6.2.4 глави 6.2 розділу VI, пункти 13.2.1, 13.2.10 глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу

	[bookmark: 1290]3.4
	[bookmark: 1291]ОСР використовує засоби вимірювальної техніки, що пройшли оцінку відповідності Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року № 94
	[bookmark: 1292]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1293] 
	[bookmark: 1294] 
	[bookmark: 1295] 
	[bookmark: 1296] 
	[bookmark: 1297]пункт 6.2.5 глави 6.2 розділу VI Кодексу систем розподілу

	[bookmark: 1298]3.5
	[bookmark: 1299]ОСР при розгляді скарги/ звернення/претензії споживача (крім колективної скарги/ звернення/претензії), зазначає результати вимірювань у протоколі вимірювання параметрів якості електричної енергії
	[bookmark: 1300]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1301] 
	[bookmark: 1302] 
	[bookmark: 1303] 
	[bookmark: 1304] 
	[bookmark: 1305]пункт 13.2.6 глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу

	[bookmark: 1306]3.6
	[bookmark: 1307]ОСР усуває причини недотримання показників якості електричної енергії протягом 30 днів у разі можливості їх усунення простими роботами (оперативними діями персоналу ОСР)
	[bookmark: 1308]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1309] 
	[bookmark: 1310] 
	[bookmark: 1311] 
	[bookmark: 1312] 
	[bookmark: 1313]пункт 13.2.11 глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу

	[bookmark: 1314]3.7
	[bookmark: 1315]ОСР усуває причини недотримання показників якості електричної енергії протягом 180 днів у разі необхідності проведення складних робіт (будівельних робіт або заміни елементів мережі)
	[bookmark: 1316]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1317] 
	[bookmark: 1318] 
	[bookmark: 1319] 
	[bookmark: 1320] 
	[bookmark: 1321]пункт 13.2.11 глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу

	[bookmark: 1322]3.8
	[bookmark: 1323]ОСР надає відповідь споживачу в письмовій формі щодо причин недотримання показників якості електричної енергії заходів та строків стосовно усунення ОСР причин недотримання показників якості електричної енергії
	[bookmark: 1324]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1325] 
	[bookmark: 1326] 
	[bookmark: 1327] 
	[bookmark: 1328] 
	[bookmark: 1329]пункт 13.2.2 глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу

	[bookmark: 1330]3.9
	[bookmark: 1331]ОСР здійснює контроль за показниками електричної енергії у власній електромережі та вжиття заходів щодо поліпшення якості електричної енергії здійснюється у відповідності до вимог нормативно-правових актів
	[bookmark: 1332]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1333] 
	[bookmark: 1334] 
	[bookmark: 1335] 
	[bookmark: 1336] 
	[bookmark: 1337]пункти 6.2.1 - 6.2.5 глави 6.2, пункти 6.3.1 - 6.3.7 глави 6.3 розділу VI та пункт 13.2.11 глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу

	[bookmark: 1338]3.10
	[bookmark: 1339]Розгляд звернень, скарг та претензій споживачів щодо надання послуг, пов'язаних з розподілом (передачею) електричної енергії щодо невідповідності вимогам нормативно-технічних документів параметрів якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації та прийняття з цього приводу рішень у строки, передбачені законодавством, забезпечується і контролюється згідно з вимогами нормативно-правових актів
	[bookmark: 1340]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1341] 
	[bookmark: 1342] 
	[bookmark: 1343] 
	[bookmark: 1344] 
	[bookmark: 1345]підпункти 23, 25 пункту 5.1.2 глави 5.1 розділу 5 ПРРЕЕ

	[bookmark: 1346]3.11
	[bookmark: 1347]Порядок інформування споживачів щодо відповідності параметрів якості електроенергії в електромережах вимогам національного стандарту ДСТУ EN 50160:2014 забезпечується і контролюється ОСР згідно з вимогами нормативно-правових актів
	[bookmark: 1348]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1349] 
	[bookmark: 1350] 
	[bookmark: 1351] 
	[bookmark: 1352] 
	[bookmark: 1353]підпункти 3, 4, 5, 24 пункту 5.1.2 глави 5.1 розділу 5 ПРРЕЕ
пункт 11.4.16 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу

	[bookmark: 1354]3.12
	[bookmark: 1355]ОСР здійснює вимірювання струмових навантажень та напруги силових трансформаторів
	[bookmark: 1356]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1357] 
	[bookmark: 1358] 
	[bookmark: 1359] 
	[bookmark: 1360] 
	[bookmark: 1361]пункт 12.3.19 глави 12.3 розділу 12 ПТЕЕСіМ
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	[bookmark: 1873]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 1878]пункт 11.6.2 глави 11.6 розділу 11 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 1879]IX. Загальні технічні заходи щодо готовності до роботи в осінньо-зимовий період
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	[bookmark: 1881]Забезпечено виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування в обсязі вимог нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів із забезпечення надійної, економічної та безпечної роботи устаткування та споруд
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Незначний
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	[bookmark: 1887]підпункт 1 пункту 1 розділу III Положення, затвердженого наказом № 29
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	[bookmark: 1889]Забезпечено виконання заходів з підготовки до роботи в ОЗП систем опалення, вентиляції, утеплення й освітлення виробничих будівель і робочих місць
	[bookmark: 1890]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 1893] 
	[bookmark: 1894] 
	[bookmark: 1895]підпункт 2 пункту 1 розділу III Положення, затвердженого наказом № 29

	[bookmark: 1896]9.3
	[bookmark: 1897]Забезпечено виконання заходів щодо попередження пошкоджень устаткування, технологічних схем і споруд в умовах низьких температур зовнішнього повітря
	[bookmark: 1898]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 1901] 
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	[bookmark: 1903]підпункт 3 пункту 1 розділу III Положення, затвердженого наказом № 29

	[bookmark: 1904]9.4
	[bookmark: 1905]Забезпечено виконання вимог вибухової та пожежної безпеки оливного і кабельного господарств, силових трансформаторів, реакторів та іншого устаткування
	[bookmark: 1906]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 1908] 
	[bookmark: 1909] 
	[bookmark: 1910] 
	[bookmark: 1911]підпункт 4 пункту 1 розділу III Положення, затвердженого наказом № 29

	[bookmark: 1912]9.5
	[bookmark: 1913]Забезпечено виконання заходів з підготовки резервних джерел електричної та теплової енергії власних потреб до ОЗП
	[bookmark: 1914]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 1916] 
	[bookmark: 1917] 
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	[bookmark: 1919]підпункт 5 пункту 1 розділу III Положення, затвердженого наказом № 29

	[bookmark: 1920]9.6
	[bookmark: 1921]Забезпечено виконання графіків технічного обслуговування та випробувань пристроїв релейного захисту і протиаварійної автоматики, систем зв'язку та засобів диспетчерсько-технологічного управління
	[bookmark: 1922]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1923] 
	[bookmark: 1924] 
	[bookmark: 1925] 
	[bookmark: 1926] 
	[bookmark: 1927]підпункт 6 пункту 1 розділу III Положення, затвердженого наказом № 29

	[bookmark: 1928]9.7
	[bookmark: 1929]Забезпечено виконання вимог щодо укомплектування робочих місць підготовленим в установленому в електроенергетичній галузі порядку персоналом, оснащеним необхідними засобами індивідуального захисту, спецодягом та інструментом, а також інструкціями з експлуатації устаткування, охорони праці відповідно до нормативно-правових актів
	[bookmark: 1930]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1931] 
	[bookmark: 1932] 
	[bookmark: 1933] 
	[bookmark: 1934] 
	[bookmark: 1935]підпункт 7 пункту 1 розділу III Положення, затвердженого наказом № 29

	[bookmark: 1936]9.8
	[bookmark: 1937]Забезпечено виконання заходів, передбачених нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади з питань підвищення надійності роботи електричних станцій і мереж, актами розслідування технологічних порушень і розпорядчими документами щодо усунення недоліків, які впливають на надійність роботи та безпеку постачання електричної енергії споживачам в ОЗП, у том числі приведення схем роботи ПС до їх нормального режиму роботи, з терміном виконання до 01 листопада поточного року
	[bookmark: 1938]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1939] 
	[bookmark: 1940] 
	[bookmark: 1941] 
	[bookmark: 1942] 
	[bookmark: 1943]підпункт 8 пункту 1 розділу III Положення, затвердженого наказом № 29

	[bookmark: 1944]9.9
	[bookmark: 1945]Забезпечено виконання заходів з підготовки до роботи транспортних засобів до ОЗП
	[bookmark: 1946]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1947] 
	[bookmark: 1948] 
	[bookmark: 1949] 
	[bookmark: 1950] 
	[bookmark: 1951]підпункт 9 пункту 1 розділу III Положення, затвердженого наказом № 29

	[bookmark: 1952]9.10
	[bookmark: 1953]Забезпечено виконання заходів з підтримання трас ліній електропередачі у належному стані (у тому числі запобігання падінню дерев на проводи ліній електропередавання та забезпечення доступу до підземних кабельних ліній)
	[bookmark: 1954]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1955] 
	[bookmark: 1956] 
	[bookmark: 1957] 
	[bookmark: 1958] 
	[bookmark: 1959]підпункт 10 пункту 1 розділу III Положення, затвердженого наказом № 29

	[bookmark: 1960]9.11
	[bookmark: 1961]Забезпечено виконання вимог щодо наявності згідно з затвердженими нормами аварійного запасу матеріалів та устаткування для виконання аварійно-відновлювальних робіт на електричних станціях, лініях електропередачі і розподільних установках усіх класів напруги
	[bookmark: 1962]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1963] 
	[bookmark: 1964] 
	[bookmark: 1965] 
	[bookmark: 1966] 
	[bookmark: 1967]підпункт 11 пункту 1 розділу III Положення, затвердженого наказом № 29

	[bookmark: 1968]X. Організаційно-технічні заходи щодо готовності до роботи в осінньо-зимовий період

	[bookmark: 1969]10.1
	[bookmark: 1970]Забезпечено готовність технічних засобів для виконання аварійно-відновлювальних робіт та надійної експлуатації електричних мереж
	[bookmark: 1971]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1972] 
	[bookmark: 1973] 
	[bookmark: 1974] 
	[bookmark: 1975] 
	[bookmark: 1976]підпункт 1 пункту 4 розділу III Положення, затвердженого наказом № 29

	[bookmark: 1977]10.2
	[bookmark: 1978]Забезпечено наявність на робочих місцях оперативного персоналу (диспетчерських пунктах усіх рівнів) чинних нормативно-правових актів з питань вимушеного зниження електроспоживання і організації їх виконання
	[bookmark: 1979]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 1980] 
	[bookmark: 1981] 
	[bookmark: 1982] 
	[bookmark: 1983] 
	[bookmark: 1984]підпункт 2 пункту 4 розділу III Положення, затвердженого наказом № 29

	[bookmark: 1985]10.3
	[bookmark: 1986]Забезпечено своєчасне доведення до суб'єктів господарювання, які провадять свою діяльність на ринку електричної енергії, графіків обмеження та аварійного відключення споживачів
	[bookmark: 1987]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 1990] 
	[bookmark: 1991] 
	[bookmark: 1992]підпункт 3 пункту 4 розділу III Положення, затвердженого наказом № 29

	[bookmark: 1993]10.4
	[bookmark: 1994]Забезпечено надійну та ефективну роботу засобів аварійного розвантаження
	[bookmark: 1995]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 2000]підпункт 4 пункту 4 розділу III Положення, затвердженого наказом № 29

	[bookmark: 2001]10.5
	[bookmark: 2002]Виконано організаційно-технічні заходи щодо забезпечення аварійних розвантажень та обмежень
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Середній
Незначний
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	[bookmark: 2008]підпункт 5 пункту 4 розділу III Положення, затвердженого наказом № 29

	[bookmark: 2009]10.6
	[bookmark: 2010]В наявності переліки споживачів особливої групи I категорії та I категорії з надійності електропостачання
	[bookmark: 2011]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 2016]підпункт 6 пункту 4 розділу III Положення, затвердженого наказом № 29

	[bookmark: 2017]10.7
	[bookmark: 2018]В наявності списки захищених споживачів
	[bookmark: 2019]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 2024]підпункт 7 пункту 4 розділу III Положення, затвердженого наказом № 29

	[bookmark: 2025]10.8
	[bookmark: 2026]В наявності списки споживачів, заведених під дію автоматичного частотного регулювання розвантаження
	[bookmark: 2027]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 2030] 
	[bookmark: 2031] 
	[bookmark: 2032]підпункт 8 пункту 4 розділу III Положення, затвердженого наказом № 29

	[bookmark: 2033]10.9
	[bookmark: 2034]В наявності переліки споживачів, які мають автономні джерела живлення, та перелік автономних джерел живлення
	[bookmark: 2035]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 2037] 
	[bookmark: 2038] 
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	[bookmark: 2040]підпункт 9 пункту 4 розділу III Положення, затвердженого наказом № 29

	[bookmark: 2041]10.10
	[bookmark: 2042]В наявності списки оперативних працівників споживачів, які мають право на ведення оперативних переговорів з черговим диспетчером територіального підрозділу оператора системи розподілу
	[bookmark: 2043]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 2048]підпункт 10 пункту 4 розділу III Положення, затвердженого наказом № 29




Додаток 4
до Акта, що складається за результатами
проведення планового (позапланового) заходу 
державного нагляду (контролю) щодо дотримання 
суб’єктом господарювання вимог законодавства 
у сфері електроенергетики 
та у сфері теплопостачання
ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
у сфері теплопостачання стосовно додержання суб’єктами,
які провадять господарську діяльність з виробництва та/або транспортування,
та/або постачання теплової енергії, та/або є споживачами теплової енергії
вимог нормативно-правових актів, нормативних документів 
з питань технічного стану, організації експлуатації, підготовки 
до опалювального періоду, готовності до роботи в опалювальний період
джерел теплової енергії, тепловикористовувальних установок і мереж, 
систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та систем збору
 і повернення конденсату та дотримання режимів постачання теплової енергії
	Порядковий номер
	[bookmark: 2053]Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства
	[bookmark: 2054]Ступінь ризику суб'єкта господарювання
	[bookmark: 2055]Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**
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	[bookmark: 2057]Нормативне обґрунтування
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	[bookmark: 2062]I. Організація експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж
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	[bookmark: 2064]Завдання персоналу

	[bookmark: 2065]1.1.1
	[bookmark: 2066]Наявний відповідний, спеціально підготовлений персонал з експлуатації теплових установок і мереж
	[bookmark: 2067]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 2072]підпункт 5.2.3 пункту 5.2 розділу 5 ПТЕТУіМ
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	[bookmark: 2074]Наявний наказ (розпорядження) про призначення відповідальної особи за справний стан і безпечну та економічну експлуатацію устаткування теплових установок і мереж суб'єкта господарювання
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Середній
Незначний
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	[bookmark: 2077] 
	[bookmark: 2078] 
	[bookmark: 2079] 
	[bookmark: 2080]підпункт 5.2.5 пункту 5.2 розділу 5 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 2081]1.1.3
	[bookmark: 2082]Забезпечено організацію розслідування випадків відмов у роботі теплових установок і мереж та розроблення відповідних заходів з метою запобігання аналогічних відмов у роботі
	[bookmark: 2083]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 2085] 
	[bookmark: 2086] 
	[bookmark: 2087] 
	[bookmark: 2088]підпункт 5.2.8 пункту 5.2 розділу 5 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 2089]1.1.4
	[bookmark: 2090]Забезпечено розслідування аварій, розроблення, затвердження та виконання протиаварійних заходів
	[bookmark: 2091]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2092] 
	[bookmark: 2093] 
	[bookmark: 2094] 
	[bookmark: 2095] 
	[bookmark: 2096]підпункт 5.4.17 пункту 5.4 розділу 5 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 2097]1.2
	[bookmark: 2098]Організація роботи з персоналом

	[bookmark: 2099]1.2.1
	[bookmark: 2100]Організовано систематичну підготовку та підвищення кваліфікації персоналу, який експлуатує теплові установки і мережі, а саме:
	[bookmark: 2101]Х
	[bookmark: 2102]Х
	[bookmark: 2103]Х
	[bookmark: 2104]Х
	[bookmark: 2105]Х
	[bookmark: 2106]підпункт 5.3.2 пункту 5.3 розділу 5 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 2107]1.2.1.1
	[bookmark: 2108]підготовку, перепідготовку та навчання персоналу здійснено у галузевих чи незалежних, у тому числі приватних, навчально-тренувальних центрах, навчально-курсових комбінатах та інших спеціалізованих навчальних закладах;
	[bookmark: 2109]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2110] 
	[bookmark: 2111] 
	[bookmark: 2112] 
	[bookmark: 2113] 
	[bookmark: 2114]абзац перший підпункту 5.3.3 пункту 5.3 розділу 5 ПТЕТУіМ
абзац десятий пункту 5.3.14 глави 5.3 розділу 5 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 2115]1.2.1.2
	[bookmark: 2116]дотримуються терміни періодичності перевірки знань персоналу вимог ПТЕТУіМ, виробничих і посадових інструкцій (первинної, періодичної (чергової), позачергової, повторної);
	[bookmark: 2117]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 2120] 
	[bookmark: 2121] 
	[bookmark: 2122]підпункти 5.3.15 - 5.3.17, 5.3.20 пункту 5.3 розділу 5 ПТЕТУіМ
пункти 5.3.56 - 5.3.58, 5.3.60 глави 5.3 розділу 5 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 2123]1.2.1.3
	[bookmark: 2124]наявні програми виробничого навчання;
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Середній
Незначний
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	[bookmark: 2130]абзац другий підпункту 5.3.6 пункту 5.3 розділу 5 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 2131]1.2.1.4
	[bookmark: 2132]наявні протоколи та посвідчення встановленої форми, в яких зазначені результати перевірки знань, забезпечено ведення журналу перевірки знань встановленого зразка
	[bookmark: 2133]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 2135] 
	[bookmark: 2136] 
	[bookmark: 2137] 
	[bookmark: 2138]підпункт 5.3.19 пункту 5.3 розділу 5, додаток 1 ПТЕТУіМ
пункт 5.3.61 глави 5.3 розділу 5 ПТЕЕСіМ
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Інформація про зміни в інструкціях і схемах доведена до відома всіх працівників (із записом в журналі розпоряджень або в листі ознайомлення зі змінами), для яких обов'язкове знання цих інструкцій та схем
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оперативну виконавчу схему трубопроводів;
оперативний журнал;
журнал заявок на виведення з роботи устаткування;
журнал розпоряджень;
температурні і п'єзометричні графіки роботи мереж;
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оперативну виконавчу схему;
оперативний журнал;
журнал заявок на виведення з роботи устаткування;
журнал розпоряджень;
журнал дефектів і неполадок з устаткуванням;
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	[bookmark: 2628]Технічне обслуговування включає обов'язкові контрольні огляди, випробування, регулювання, налагодження, очищення, змащування устаткування, нескладну заміну деталей, що вийшли з ладу, усунення різних дрібних дефектів і перевірку дотримання вимог експлуатаційних інструкцій.
Результати оглядів зазначаються в оперативному журналі
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складено відомості про дефекти, обсяги робіт;
складено графік виконання ремонтних робіт
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	[bookmark: 2652]Документацію на капітальний ремонт тепловикористовувальних установок і основного теплового устаткування складено та затверджено технічним керівником або керівником суб'єкта господарювання. Конструктивні зміни устаткування тепловикористовувальних установок і принципові зміни теплових схем під час ремонтів здійснюються відповідно до затвердженого проєкту
	[bookmark: 2653]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2654] 
	[bookmark: 2655] 
	[bookmark: 2656] 
	[bookmark: 2657] 
	[bookmark: 2658]підпункт 5.7.9 пункту 5.7 розділу 5 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 2659]1.6.5
	[bookmark: 2660]Наявний наказ по суб'єкту господарювання щодо призначення робочої комісії з приймання тепловикористовувальних установок або окремого теплотехнічного устаткування з капітального ремонту
	[bookmark: 2661]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2662] 
	[bookmark: 2663] 
	[bookmark: 2664] 
	[bookmark: 2665] 
	[bookmark: 2666]підпункт 5.7.10 пункту 5.7 розділу 5 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 2667]1.6.6
	[bookmark: 2668]Наявні акти приймання виконаних робіт з капітального ремонту тепловикористовувальних установок і теплового устаткування.
До актів додана технічна документація (ескізи, фотографії, акти проміжних приймань окремих вузлів, протоколи проміжних випробувань, виконавчий графік ремонту та інше)
	[bookmark: 2669]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2670] 
	[bookmark: 2671] 
	[bookmark: 2672] 
	[bookmark: 2673] 
	[bookmark: 2674]підпункт 5.7.12 пункту 5.7 розділу 5 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 2675]1.6.7
	[bookmark: 2676]Акти прийняття установок та устаткування із ремонту з усіма документами зберігаються при паспортах. Усі зміни, виявлені та здійснені під час ремонту, зазначаються в паспортах, схемах та кресленнях
	[bookmark: 2677]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2678] 
	[bookmark: 2679] 
	[bookmark: 2680] 
	[bookmark: 2681] 
	[bookmark: 2682]абзаци перший, другий підпункту 5.7.13 пункту 5.7 розділу 5 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 2683]1.6.8
	[bookmark: 2684]Розроблені та затверджені технічні рішення та технічні схеми консервації конкретного устаткування теплових енергоустановок, які визначають спосіб консервації за різних видів зупину та тривалості простоювання
	[bookmark: 2685]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2686] 
	[bookmark: 2687] 
	[bookmark: 2688] 
	[bookmark: 2689] 
	[bookmark: 2690]підпункт 5.7.15 пункту 5.7 розділу 5 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 2691]1.6.9
	[bookmark: 2692]Відновлено працездатність установок та устаткування, в тому числі допоміжного, для забезпечення нормальної експлуатації теплових установок і мереж з номінальною потужністю, продуктивністю і економічністю
	[bookmark: 2693]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2694] 
	[bookmark: 2695] 
	[bookmark: 2696] 
	[bookmark: 2697] 
	[bookmark: 2698]підпункти 5.7.5, 5.7.7 пункту 5.7 розділу 5 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 2699]1.6.10
	[bookmark: 2700]Забезпечено відновлення повного або близького до повного ресурсу вузлів установок і устаткування, в тому числі допоміжного
	[bookmark: 2701]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2702] 
	[bookmark: 2703] 
	[bookmark: 2704] 
	[bookmark: 2705] 
	[bookmark: 2706]підпункти 5.7.6, 5.7.7 пункту 5.7 розділу 5 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 2707]1.6.11
	[bookmark: 2708]Організовано технічне обслуговування обладнання (включаючи діагностування його технічного стану) у затверджених керівником видах, обсягах, способах та періодичності, а також функціонування систем ремонтів з комплексом робіт, спрямованих на підтримання працездатного стану під час використання обладнання за призначенням, перебування в резерві, у стані консервації чи зберіганні
	[bookmark: 2709]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2710] 
	[bookmark: 2711] 
	[bookmark: 2712] 
	[bookmark: 2713] 
	[bookmark: 2714]абзац другий пункту 5.6.1, пункт 5.6.2 глави 5.6 розділу 5 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 2715]1.6.12
	[bookmark: 2716]Для устаткування, технологічних систем, установок, будівель і споруд розроблені:
річні плани ремонту і технічного обслуговування основного обладнання;
річні і місячні плани ремонту і технічного обслуговування допоміжного обладнання, обладнання власних потреб, тощо
	[bookmark: 2717]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2718] 
	[bookmark: 2719] 
	[bookmark: 2720] 
	[bookmark: 2721] 
	[bookmark: 2722]пункт 5.6.8 глави 5.6 розділу 5 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 2723]1.6.13
	[bookmark: 2724]Перед виведенням в середній або капітальний ремонт обладнання та споруд за графіком, але не пізніше ніж за 2 місяці до початку ремонту, визначені обсяги робіт по журналам дефектів, аналізу роботи, фактичному стану.
У процесі ремонту устаткування проведена його дефектація, уточнення фізичних обсягів робіт та корегування, за необхідності, графіка ремонту
	[bookmark: 2725]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2726] 
	[bookmark: 2727] 
	[bookmark: 2728] 
	[bookmark: 2729] 
	[bookmark: 2730]пункт 5.6.11 глави 5.6 розділу 5 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 2731]1.6.14
	[bookmark: 2732]Перед початком ремонту наявні:
складені відомості обсягу робіт і кошторис;
складені графік ремонту і проєкт виконання ремонтних робіт у разі відсутності технологічних карт на ремонти;
підготовлена необхідна ремонтна документація;
складена і затверджена технічна документація на роботи, передбачені до виконання в період ремонту;
підготовлена технічна документація;
заготовлені матеріали, запасні частини, деталі і вузли;
виконані інші заходи, передбачені вимогами ПТЕЕСіМ
	[bookmark: 2733]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2734] 
	[bookmark: 2735] 
	[bookmark: 2736] 
	[bookmark: 2737] 
	[bookmark: 2738]пункт 5.6.12 глави 5.6 розділу 5 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 2739]1.7
	[bookmark: 2740]Приймання в експлуатацію устаткування та споруд

	[bookmark: 2741]1.7.1
	[bookmark: 2742]Наявний дозвіл, відповідні акти та записи у паспортах на початок роботи тепловикористовувальних установок і трубопроводів
	[bookmark: 2743]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2744] 
	[bookmark: 2745] 
	[bookmark: 2746] 
	[bookmark: 2747] 
	[bookmark: 2748]підпункт 5.8.14 пункту 5.8 розділу 5 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 2749]1.7.2
	[bookmark: 2750]Будівельні конструкції, фундаменти устаткування та будівельних споруд захищено від потрапляння мастил, кислот, лугів, пари та води
	[bookmark: 2751]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2752] 
	[bookmark: 2753] 
	[bookmark: 2754] 
	[bookmark: 2755] 
	[bookmark: 2756]підпункт 5.8.10 пункту 5.8 розділу 5 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 2757]1.8
	[bookmark: 2758]Технічне діагностування теплових установок і мереж

	[bookmark: 2759]1.8.1
	[bookmark: 2760]Наявний журнал фіксації постійного та періодичного контролю (діагностування) технічного стану устаткування теплових установок і мереж, будівель і споруд; результати контролю фіксуються в журналі
	[bookmark: 2761]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2762] 
	[bookmark: 2763] 
	[bookmark: 2764] 
	[bookmark: 2765] 
	[bookmark: 2766]підпункт 5.9.1 пункту 5.9 розділу 5 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 2767]1.8.2
	[bookmark: 2768]Після закінчення терміну експлуатації теплових установок та мереж, встановленого нормативно-технічною документацією, за наявності пошкоджень, що впливають на режими теплопостачання, проводиться технічне діагностування
	[bookmark: 2769]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2770] 
	[bookmark: 2771] 
	[bookmark: 2772] 
	[bookmark: 2773] 
	[bookmark: 2774]підпункт 5.9.4 пункту 5.9 розділу 5 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 2775]1.8.3
	[bookmark: 2776]Наявні акти та/або відповідні записи у технічних паспортах устаткування про результати роботи експертно-технічної комісії щодо проведеного експертного технічного діагностування устаткування і мереж з визначенням терміну наступного діагностування
	[bookmark: 2777]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2778] 
	[bookmark: 2779] 
	[bookmark: 2780] 
	[bookmark: 2781] 
	[bookmark: 2782]підпункт 5.9.5 пункту 5.9 розділу 5 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 2783] 
	[bookmark: 2784]II. Розподіл і перетворення теплової енергії

	[bookmark: 2785]2.1
	[bookmark: 2786]Джерела теплопостачання

	[bookmark: 2787]2.1.1
	[bookmark: 2788]Експлуатація кожного типу котла здійснюється за інструкцією з експлуатації, розробленою з урахуванням вимог заводу-виробника, ПТЕТУіМ, інших НД, затвердженою технічним керівником суб'єкта господарювання
	[bookmark: 2789]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2790] 
	[bookmark: 2791] 
	[bookmark: 2792] 
	[bookmark: 2793] 
	[bookmark: 2794]підпункт 6.1.3 пункту 6.1 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 2795]2.1.2
	[bookmark: 2796]Обмурівка (огородження) паливні і газоходів котла перебуває в справному стані, температура поверхні обмурівки є не більшою ніж 43 град. C за температури навколишнього середовища не більше ніж 25 град. C
	[bookmark: 2797]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2798] 
	[bookmark: 2799] 
	[bookmark: 2800] 
	[bookmark: 2801] 
	[bookmark: 2802]підпункт 6.1.7 пункту 6.1 розділу 6 ПТЕТУіМ
пункт 8.3.36 глави 8.3 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 2803]2.2
	[bookmark: 2804]Теплофікаційні установки

	[bookmark: 2805]2.2.1
	[bookmark: 2806]Експлуатація теплофікаційних установок здійснюється за інструкціями з експлуатації, розробленими з урахуванням вимог заводів-виробників і ПТЕТУіМ, затвердженими технічним керівником суб'єкта господарювання
	[bookmark: 2807]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2808] 
	[bookmark: 2809] 
	[bookmark: 2810] 
	[bookmark: 2811] 
	[bookmark: 2812]підпункт 6.2.1 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 2813]2.2.2
	[bookmark: 2814]Режим роботи теплофікаційної установки (тиск у подавальному і зворотному трубопроводах і температура в подавальному трубопроводі) підтримується відповідно до завдання диспетчера теплової мережі або начальника зміни енергооб'єкта
	[bookmark: 2815]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2816] 
	[bookmark: 2817] 
	[bookmark: 2818] 
	[bookmark: 2819] 
	[bookmark: 2820]абзаци перший, другий підпункту 6.2.2 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ
абзац перший, другий пункту 8.12.1 глави 8.12 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 2821]2.2.3
	[bookmark: 2822]Відхилення параметрів мережної води і пари від заданого режиму не перевищують величини, згідно вимог ПТЕТУіМ, ПТЕЕСіМ. Конкретні величини відхилень тиску і температури пари зазначені в інструкції з експлуатації (режимній карті) теплофікаційної установки
	[bookmark: 2823]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2824] 
	[bookmark: 2825] 
	[bookmark: 2826] 
	[bookmark: 2827] 
	[bookmark: 2828]абзаци третій - сьомий, дев'ятий підпункту 6.2.2 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ
абзаци третій - сьомий, дев'ятий пункту 8.12.1 глави 8.12 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 2829]2.2.4
	[bookmark: 2830]Забезпечено здійснення випробування теплофікаційних установок
	[bookmark: 2831]Х
	[bookmark: 2832]Х
	[bookmark: 2833]Х
	[bookmark: 2834]Х
	[bookmark: 2835]Х
	[bookmark: 2836]Х

	[bookmark: 2837]2.2.4.1
	[bookmark: 2838]після введення в експлуатацію новозмонтованих установок
	[bookmark: 2839]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2840] 
	[bookmark: 2841] 
	[bookmark: 2842] 
	[bookmark: 2843] 
	[bookmark: 2844]абзац сьомий підпункту 6.2.3 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ
абзац сьомий пункту 8.12.2 глави 8.12 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 2845]2.2.4.2
	[bookmark: 2846]в процесі експлуатації - періодично (один раз у 3 роки)
	[bookmark: 2847]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2848] 
	[bookmark: 2849] 
	[bookmark: 2850] 
	[bookmark: 2851] 
	[bookmark: 2852]абзац сьомий підпункту 6.2.3 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 2853]2.2.4.3
	[bookmark: 2854]після капітального ремонту
	[bookmark: 2855]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2856] 
	[bookmark: 2857] 
	[bookmark: 2858] 
	[bookmark: 2859] 
	[bookmark: 2860]абзац сьомий підпункту 6.2.3 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ
абзац сьомий пункту 8.12.2 глави 8.12 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 2861]2.2.5
	[bookmark: 2862]Наявні режимні карти роботи теплофікаційних установок для опалювального і літнього періодів, розроблені на підставі даних випробувань теплофікаційних установок і роботи водяних теплових мереж
	[bookmark: 2863]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2864] 
	[bookmark: 2865] 
	[bookmark: 2866] 
	[bookmark: 2867] 
	[bookmark: 2868]абзац восьмий підпункту 6.2.3 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ
абзац восьмий пункту 8.12.2 глави 8.12 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 2869]2.2.6
	[bookmark: 2870]Під час роботи мережних підігрівачів забезпечено здійснення контролю за рівнем конденсату і роботою пристроїв автоматичного регулювання рівня та нагріванням мережної води і температурним напором
	[bookmark: 2871]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2872] 
	[bookmark: 2873] 
	[bookmark: 2874] 
	[bookmark: 2875] 
	[bookmark: 2876]абзаци перший - третій підпункту 6.2.5 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ
абзаци перший - третій пункту 8.12.4 глави 8.12 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 2877]2.2.7
	[bookmark: 2878]Забезпечено періодичне очищення трубної системи теплообмінних апаратів за графіком
	[bookmark: 2879]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2880] 
	[bookmark: 2881] 
	[bookmark: 2882] 
	[bookmark: 2883] 
	[bookmark: 2884]підпункт 6.2.6 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ
абзац перший пункту 8.12.5 глави 8.12 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 2885]2.2.8
	[bookmark: 2886]Забезпечено підтримання заданого тиску на всмоктувальній стороні мережних насосів у робочому режимі теплових мереж і під час зупину мережних насосів підживлювально-скидними пристроями.
Передбачений захист зворотних трубопроводів від раптового підвищення тиску
	[bookmark: 2887]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2888] 
	[bookmark: 2889] 
	[bookmark: 2890] 
	[bookmark: 2891] 
	[bookmark: 2892]підпункт 6.2.7 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ
пункт 8.12.6 глави 8.12 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 2893]2.2.9
	[bookmark: 2894]Забезпечено дотримання графіку періодичної перевірки пристроїв автоматичного включення резерву
	[bookmark: 2895]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2896] 
	[bookmark: 2897] 
	[bookmark: 2898] 
	[bookmark: 2899] 
	[bookmark: 2900]підпункт 6.2.8 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ
пункт 8.12.7 глави 8.12 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 2901]2.2.10
	[bookmark: 2902]Забезпечено підживлення теплових мереж хімічно очищеною деаерованою водою в робочому режимі і аварійне підживлення необробленою водою із систем господарсько-питного (для відкритих систем теплопостачання) або виробничого водопроводу
	[bookmark: 2903]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2904] 
	[bookmark: 2905] 
	[bookmark: 2906] 
	[bookmark: 2907] 
	[bookmark: 2908]підпункт 6.2.9 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ
пункт 8.12.8 глави 8.12 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 2909]2.2.11
	[bookmark: 2910]Випадки підживлення теплової мережі водою, що не відповідає нормам встановленим ПТЕТУіМ та ПТЕЕСіМ, засвідчуються в оперативному журналі. На джерелі теплопостачання здійснюється узагальнений облік усіх випадків такого підживлення теплової мережі, розробляються і впроваджуються профілактичні заходи
	[bookmark: 2911]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 2913] 
	[bookmark: 2914] 
	[bookmark: 2915] 
	[bookmark: 2916]підпункт 6.2.10 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ
пункт 8.12.9 глави 8.12 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 2917]2.2.12
	[bookmark: 2918]Забезпечено здійснення контролю якості мережної води в подавальному і зворотному трубопроводах кожного теплофікаційного виводу за допомогою спеціальних пробовідбірників
	[bookmark: 2919]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2920] 
	[bookmark: 2921] 
	[bookmark: 2922] 
	[bookmark: 2923] 
	[bookmark: 2924]абзац перший підпункту 6.2.11 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ
абзац перший пункту 8.12.10 глави 8.12 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 2925]2.2.13
	[bookmark: 2926]Антикорозійне покриття і теплова ізоляція теплофікаційних трубопроводів перебуває у справному стані
	[bookmark: 2927]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 2929] 
	[bookmark: 2930] 
	[bookmark: 2931] 
	[bookmark: 2932]абзац другий підпункту 6.2.13 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ
пункт 8.9.15, абзац другий пункту 8.12.19 глави 8.12 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 2933]2.2.14
	[bookmark: 2934]Здійснюється технічний огляд теплофікаційних трубопроводів особою, відповідальною за їх справний стан та безпечну експлуатацію, в процесі роботи трубопроводів та випробування їх на гідравлічну міцність і щільність.
Дотримуються терміни проведення оглядів та випробувань
	[bookmark: 2935]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 2939] 
	[bookmark: 2940]абзац третій підпункту 6.2.13 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ
абзац третій - шостий пункту 8.12.19 глави 8.12 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 2941]2.2.15
	[bookmark: 2942]Наявний графік ремонту теплофікаційного устаткування; дотримуються терміни проведення ремонту, відповідно до графіка
	[bookmark: 2943]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2944] 
	[bookmark: 2945] 
	[bookmark: 2946] 
	[bookmark: 2947] 
	[bookmark: 2948]підпункт 6.2.15 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ
пункт 8.12.21 глави 8.12 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 2949]2.2.16
	[bookmark: 2950]Все основне і допоміжне устаткування, у тому числі трубопроводи, арматура промарковані згідно з вимогами норм і правил, проєктом і технічною документацією. Позначення і номери, нанесені безпосередньо на устаткуванні, відповідають позначенням і номерам на схемах.
На основному і допоміжному устаткуванні енергооб'єктів встановлені заводські таблички з номінальними даними (параметрами) згідно зі стандартом на це устаткування
	[bookmark: 2951]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 2952] 
	[bookmark: 2953] 
	[bookmark: 2954] 
	[bookmark: 2955] 
	[bookmark: 2956]пункт 5.8.5 глави 5.8 розділу 5 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 2957]2.2.17
	[bookmark: 2958]Забезпечена можливість обслуговування і ремонту арматури. У місцях установлення арматури, індикаторів теплових переміщень і у важкодоступних для контролю металу місцях наявні площадки обслуговування
	[bookmark: 2959]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 2961] 
	[bookmark: 2962] 
	[bookmark: 2963] 
	[bookmark: 2964]пункт 8.9.8 глави 8.9 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 2965]2.2.18
	[bookmark: 2966]Забезпечено очищення трубної системи теплообмінних апаратів під час їх ремонту, а також у разі підвищення температурного напору понад встановлене значення.
Передбачені засоби захисту трубної системи теплообмінних апаратів від накипоутворення та забруднення
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Середній
Незначний
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	[bookmark: 2971] 
	[bookmark: 2972]пункт 8.12.5 глави 8.12 розділу 8 ПТЕЕСіМ
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	[bookmark: 2974]Теплові мережі

	[bookmark: 2975]2.3.1
	[bookmark: 2976]У договорі визначена межа відповідальності між споживачем і організацією, що постачає теплову енергію, за стан та обслуговування теплових мереж і систем теплопостачання
	[bookmark: 2977]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 2979] 
	[bookmark: 2980] 
	[bookmark: 2981] 
	[bookmark: 2982]підпункт 6.3.3 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 2983]2.3.2
	[bookmark: 2984]Наявний наказ (розпорядження) по суб'єкту господарювання про розподіл внутрішніх теплопроводів та меж відповідальності між підрозділами (об'єктами)
	[bookmark: 2985]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 2987] 
	[bookmark: 2988] 
	[bookmark: 2989] 
	[bookmark: 2990]абзац перший підпункту 6.3.4 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 2991]2.3.3
	[bookmark: 2992]Паспорти технічного стану теплової мережі та паспорти теплової мережі в наявності, забезпечується їх заповнення
	[bookmark: 2993]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 2995] 
	[bookmark: 2996] 
	[bookmark: 2997] 
	[bookmark: 2998]абзац другий підпункту 6.3.4 пункту 6.3 розділу 6, додатки 5, 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 2999]2.3.4
	[bookmark: 3000]Здійснюється контроль за дотриманням режимів споживання теплової енергії згідно з договором
	[bookmark: 3001]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 3003] 
	[bookmark: 3004] 
	[bookmark: 3005] 
	[bookmark: 3006]підпункт 6.3.5 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3007]2.3.5
	[bookmark: 3008]Здійснюється контроль за справним станом огороджувальних конструкцій, шляхів доступу до об'єктів мережі, а також за дорожніми покриттями та плануванням поверхонь над підземними спорудами
	[bookmark: 3009]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 3011] 
	[bookmark: 3012] 
	[bookmark: 3013] 
	[bookmark: 3014]абзац перший підпункту 6.3.7 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
абзац перший пункту 8.13.4 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3015]2.3.6
	[bookmark: 3016]Наявні скориговані (до початку опалювального періоду) відповідно до фактичного стану теплової мережі:
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	[bookmark: 3024]план теплової мережі (масштабний)
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Середній
Незначний
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	[bookmark: 3028] 
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	[bookmark: 3030]абзаци другий, п'ятий підпункту 6.3.9 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
абзаци другий, п'ятий пункту 8.13.6 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3031]2.3.6.2
	[bookmark: 3032]оперативна та експлуатаційна (розрахункова) схеми
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Середній
Незначний
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	[bookmark: 3038]абзаци третій, п'ятий підпункту 6.3.9 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
абзаци третій, п'ятий пункту 8.13.6 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3039]2.3.6.3
	[bookmark: 3040]профілі теплотрас щодо кожної магістралі
	[bookmark: 3041]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 3043] 
	[bookmark: 3044] 
	[bookmark: 3045] 
	[bookmark: 3046]абзаци четвертий, п'ятий підпункту 6.3.9 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3047]2.3.6.4
	[bookmark: 3048]п'єзометричні графіки по кожній магістралі теплової мережі
	[bookmark: 3049]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3050] 
	[bookmark: 3051] 
	[bookmark: 3052] 
	[bookmark: 3053] 
	[bookmark: 3054]абзаци четвертий, п'ятий пункту 8.13.6 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3055]2.3.7
	[bookmark: 3056]Оперативна схема теплових мереж, а також налагодження автоматики і пристроїв технологічного захисту забезпечують надійне теплопостачання споживачів теплоносієм заданих параметрів згідно з укладеними договорами та режимними картами
	[bookmark: 3057]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3058] 
	[bookmark: 3059] 
	[bookmark: 3060] 
	[bookmark: 3061] 
	[bookmark: 3062]абзаци перший, другий підпункту 6.3.10 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
абзаци перший, другий пункту 8.13.7 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3063]2.3.8
	[bookmark: 3064]Наявна нумерація тепломагістралей, камер (вузлів відгалужень), підкачувальних, підживлювальних і дренажних насосних, вузлів автоматичного регулювання, нерухомих опор, компенсаторів та інших споруд теплової мережі відповідає експлуатаційним номерам, якими вони позначені на планах, схемах і п'єзометричних графіках
	[bookmark: 3065]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 3067] 
	[bookmark: 3068] 
	[bookmark: 3069] 
	[bookmark: 3070]абзац перший підпункту 6.3.11 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
абзац перший пункту 8.13.8 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3071]2.3.9
	[bookmark: 3072]Наявні перелік газонебезпечних теплових камер і прохідних каналів та їх позначення на оперативній схемі теплової мережі. Нанесені спеціальні позначення або розпізнавальне фарбування на люках газонебезпечних теплових камер
	[bookmark: 3073]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 3075] 
	[bookmark: 3076] 
	[bookmark: 3077] 
	[bookmark: 3078]абзаци перший, другий підпункту 6.3.12 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
абзаци перший, другий пункту 8.13.9 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3079]2.3.10
	[bookmark: 3080]Організація, що експлуатує теплову мережу, здійснює контроль гідравлічних випробувань на міцність і щільність теплових мереж, систем теплопостачання та теплоспоживання, обладнання теплових пунктів споживача після їх монтажу або ремонту на встановлений тиск
	[bookmark: 3081]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 3083] 
	[bookmark: 3084] 
	[bookmark: 3085] 
	[bookmark: 3086]підпункти 6.3.13, 6.3.87 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
пункт 8.13.10 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3087]2.3.11
	[bookmark: 3088]Здійснюється постійний контроль якості мережної води в подавальному і зворотному трубопроводах магістралі теплової мережі і виявлення споживачів, які погіршують якість мережної води
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Середній
Незначний
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	[bookmark: 3091] 
	[bookmark: 3092] 
	[bookmark: 3093] 
	[bookmark: 3094]підпункт 6.3.14 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
пункт 8.13.11 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3095]2.3.12
	[bookmark: 3096]Забезпечено очищення трубопроводів теплових мереж до введення їх в експлуатацію після монтажу або капітального ремонту
	[bookmark: 3097]Високий
Середній
Незначний
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	[bookmark: 3099] 
	[bookmark: 3100] 
	[bookmark: 3101] 
	[bookmark: 3102]підпункт 6.3.15 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
пункт 8.13.12 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3103]2.3.13
	[bookmark: 3104]Новозмонтовані трубопроводи теплових мереж до введення в експлуатацію пройшли гідравлічні випробування на міцність і щільність. Тепломагістралі від джерела теплопостачання протягом першого року експлуатації пройшли випробування на розрахункову температуру теплоносія
	[bookmark: 3105]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3106] 
	[bookmark: 3107] 
	[bookmark: 3108] 
	[bookmark: 3109] 
	[bookmark: 3110]підпункт 6.3.17 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
пункт 8.13.14 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3111]2.3.14
	[bookmark: 3112]Наявна затверджена технічна програма заповнення мережних трубопроводів, їх промивання, дезінфекції, включення системи циркуляції, прогріву, продування паропроводів і операцій з пуску водяних або парових теплових мереж, а також будь-яких випробувань мережі чи окремих її елементів і конструкцій та забезпечено її виконання
	[bookmark: 3113]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3114] 
	[bookmark: 3115] 
	[bookmark: 3116] 
	[bookmark: 3117] 
	[bookmark: 3118]підпункт 6.3.18 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
пункт 8.13.15 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3119]2.3.15
	[bookmark: 3120]Наявні антикорозійне покриття зовнішніх поверхонь трубопроводів і металевих конструкцій теплових мереж та теплова ізоляція трубопроводів теплових мереж, арматури, компенсаторів і фланцевих з'єднань відповідно до проєкту.
Теплова ізоляція трубопроводів і арматури перебуває в справному стані та відповідає вимогам ПТЕТУіМ, ПТЕЕСіМ.
Усі гарячі частини обладнання, трубопроводи, баки та інші елементи, торкання до яких може викликати опіки, мають теплову ізоляцію
	[bookmark: 3121]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3122] 
	[bookmark: 3123] 
	[bookmark: 3124] 
	[bookmark: 3125] 
	[bookmark: 3126]підпункти 6.3.20, 6.3.21, 6.3.45 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
пункт 8.9.15 глави 8.9, пункти 8.13.17, 8.13.18 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3127]2.3.16
	[bookmark: 3128]Прохідні канали, а також великі вузлові камери, в яких встановлено електроустаткування, мають електроосвітлення відповідно до правил улаштування електроустановок. Припливно-витяжна вентиляція прохідних каналів перебуває у справному стані
	[bookmark: 3129]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3130] 
	[bookmark: 3131] 
	[bookmark: 3132] 
	[bookmark: 3133] 
	[bookmark: 3134]абзаци перший, третій підпункту 6.3.23 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
пункт 8.13.20 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3135]2.3.17
	[bookmark: 3136]З'єднання труб теплових мереж зварні, за винятком місць установки фланцевої арматури
	[bookmark: 3137]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3138] 
	[bookmark: 3139] 
	[bookmark: 3140] 
	[bookmark: 3141] 
	[bookmark: 3142]підпункт 6.3.24 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
пункт 8.13.21 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3143]2.3.18
	[bookmark: 3144]Організація, що експлуатує теплову мережу, систематично, за графіком, здійснює контроль стану будівельних конструкцій, трубопроводів і устаткування, антикорозійного покриття і теплової ізоляції трубопроводів теплової мережі. Проводиться облік, систематизація та аналіз виявлених дефектів за видами устаткування, розробляються і впроваджуються заходи до запобігання виникненню дефектів
	[bookmark: 3145]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3146] 
	[bookmark: 3147] 
	[bookmark: 3148] 
	[bookmark: 3149] 
	[bookmark: 3150]абзац перший підпункту 6.3.27 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
абзац перший пункту 8.13.24 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3151]2.3.19
	[bookmark: 3152]Після виконання ремонтно-відновних та інших робіт у місцях їхнього проведення всі будівельні і теплоізоляційні конструкції і антикорозійні покриття теплової мережі відновлено і захищено від потрапляння вологи до трубопроводу
	[bookmark: 3153]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3154] 
	[bookmark: 3155] 
	[bookmark: 3156] 
	[bookmark: 3157] 
	[bookmark: 3158]абзац третій підпункту 6.3.27 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
абзац третій пункту 8.13.24 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3159]2.3.20
	[bookmark: 3160]Забезпечується систематичний контроль за внутрішньою корозією трубопроводів водяних теплових мереж і конденсатопроводів шляхом аналізу мережної води і конденсату, а також за індикаторами внутрішньої корозії, встановлюваними у найбільш характерних точках
	[bookmark: 3161]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3162] 
	[bookmark: 3163] 
	[bookmark: 3164] 
	[bookmark: 3165] 
	[bookmark: 3166]абзац перший підпункту 6.3.28 пункту 6.3 розділу 6, підпункт 6.3.82 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
абзац перший пункту 8.13.26 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3167]2.3.21
	[bookmark: 3168]Теплова мережа, що не працює, заповнена хімічно очищеною, деаерованою водою
	[bookmark: 3169]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3170] 
	[bookmark: 3171] 
	[bookmark: 3172] 
	[bookmark: 3173] 
	[bookmark: 3174]абзац другий підпункту 6.3.28 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
абзац третій пункту 8.13.26 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3175]2.3.22
	[bookmark: 3176]Забезпечено безперервне відведення конденсату з паропроводів насиченої пари через конденсатовідвідники з встановленими зворотними клапанами
	[bookmark: 3177]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3178] 
	[bookmark: 3179] 
	[bookmark: 3180] 
	[bookmark: 3181] 
	[bookmark: 3182]підпункт 6.3.29 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
пункт 8.13.27 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3183]2.3.23
	[bookmark: 3184]Секціонувальні засувки і запірна арматура в нормальному режимі перебуває в повністю відкритому або повністю закритому положенні та не регулює витрату теплоносія
	[bookmark: 3185]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3186] 
	[bookmark: 3187] 
	[bookmark: 3188] 
	[bookmark: 3189] 
	[bookmark: 3190]підпункт 6.3.30 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
пункт 8.13.28 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3191]2.3.24
	[bookmark: 3192]Забезпечено застосування прокладок з параніту чи інших теплостійких матеріалів для фланцевих з'єднань. Рухома частина стакана сальникового компенсатора, а також штоки засувок систематично (не рідше одного разу на місяць) змащуються графітовим мастилом
	[bookmark: 3193]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3194] 
	[bookmark: 3195] 
	[bookmark: 3196] 
	[bookmark: 3197] 
	[bookmark: 3198]підпункт 6.3.32 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3199]2.3.25
	[bookmark: 3200]Вентилі та засувки теплопроводів мають:
	[bookmark: 3201]Х
	[bookmark: 3202]Х
	[bookmark: 3203]Х
	[bookmark: 3204]Х
	[bookmark: 3205]Х
	[bookmark: 3206]Х

	[bookmark: 3207]2.3.25.1
	[bookmark: 3208]написи з номерами (назви і позначення) відповідно до оперативної (технологічної) схеми трубопроводів теплових мереж та інструкцій з експлуатації
	[bookmark: 3209]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3210] 
	[bookmark: 3211] 
	[bookmark: 3212] 
	[bookmark: 3213] 
	[bookmark: 3214]абзац другий підпункту 6.3.33 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
абзац перший пункту 8.9.9 глави 8.9 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3215]2.3.25.2
	[bookmark: 3216]покажчики напряму руху теплоносія (середовища) та обертання маховика на закриття і відкриття
	[bookmark: 3217]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3218] 
	[bookmark: 3219] 
	[bookmark: 3220] 
	[bookmark: 3221] 
	[bookmark: 3222]абзац третій підпункту 6.3.33 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
абзац перший пункту 8.9.9 глави 8.9 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3223]2.3.26
	[bookmark: 3224]Запірна арматура, встановлена на теплових мережах, підтримується у стані, що забезпечує її вільне відкриття і повне закриття, відсутні парування і витікання через фланцеві з'єднання та сальникові ущільнення
	[bookmark: 3225]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3226] 
	[bookmark: 3227] 
	[bookmark: 3228] 
	[bookmark: 3229] 
	[bookmark: 3230]абзац сьомий підпункту 6.3.33 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3231]2.3.27
	[bookmark: 3232]На виходах теплових мереж від джерел теплопостачання встановлена стальна арматура
	[bookmark: 3233]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3234] 
	[bookmark: 3235] 
	[bookmark: 3236] 
	[bookmark: 3237] 
	[bookmark: 3238]абзац четвертий підпункту 6.3.34 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3239]2.3.28
	[bookmark: 3240]Зовнішня поверхня запірної арматури чиста, а різьба штока змащена
	[bookmark: 3241]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3242] 
	[bookmark: 3243] 
	[bookmark: 3244] 
	[bookmark: 3245] 
	[bookmark: 3246]абзац шостий підпункту 6.3.35 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3247]2.3.29
	[bookmark: 3248]Теплопроводи мають розпізнавальне забарвлення і маркувальні таблички, у разі застосування обшивки з корозійностійкого металу - розпізнавальні та маркувальні позначення і написи через певні проміжки
	[bookmark: 3249]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3250] 
	[bookmark: 3251] 
	[bookmark: 3252] 
	[bookmark: 3253] 
	[bookmark: 3254]підпункти 6.3.36 - 6.3.39 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
пункт 8.9.16 глави 8.9 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3255]2.3.30
	[bookmark: 3256]На трубопроводи і арматуру теплових мереж нанесені номери магістралей та умовні позначення.
Наявні таблички з даними: реєстраційний номер; дозволений тиск; температура середовища; дата (місяць і рік) наступного зовнішнього огляду
	[bookmark: 3257]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3258] 
	[bookmark: 3259] 
	[bookmark: 3260] 
	[bookmark: 3261] 
	[bookmark: 3262]підпункт 6.3.40 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
абзац перший пункту 8.9.9 глави 8.9 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3263]2.3.31
	[bookmark: 3264]Сальникові компенсатори оснащені реперами, які позначають граничні позиції стакана компенсатора в холодному і гарячому стані
	[bookmark: 3265]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3266] 
	[bookmark: 3267] 
	[bookmark: 3268] 
	[bookmark: 3269] 
	[bookmark: 3270]абзац перший підпункту 6.3.42 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3271]2.3.32
	[bookmark: 3272]Наявні акти з проведення розтягування П-подібних компенсаторів
	[bookmark: 3273]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3274] 
	[bookmark: 3275] 
	[bookmark: 3276] 
	[bookmark: 3277] 
	[bookmark: 3278]абзац четвертий підпункту 6.3.42 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3279]2.3.33
	[bookmark: 3280]На паропроводах умовним проходом понад 150 мм і температурою пари 300 град. C та вище встановлені покажчики для контролю за розширенням паропроводів і спостереженням за правильністю роботи опор
	[bookmark: 3281]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3282] 
	[bookmark: 3283] 
	[bookmark: 3284] 
	[bookmark: 3285] 
	[bookmark: 3286]підпункт 6.3.43 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3287]2.3.34
	[bookmark: 3288]Теплові мережі обладнані: автоматичними регуляторами, протиударним устаткуванням і блокуванням;
пристроями для відбору проб із необхідною запірною арматурою;
захистом обладнання теплових мереж і систем теплоспоживання від недопустимих змін тиску при зупинці мережних або підкачувальних насосів, закриванні (відкриванні) автоматичних регуляторів, запірної арматури
	[bookmark: 3289]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3290] 
	[bookmark: 3291] 
	[bookmark: 3292] 
	[bookmark: 3293] 
	[bookmark: 3294]підпункт 6.3.44 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3295]2.3.35
	[bookmark: 3296]Наявні стаціонарні майданчики з поручнями та сходами для обслуговування елементів устаткування теплових мереж на висоті 2,5 м і вище, або пересувні майданчики для обслуговування елементів устаткування теплових мереж на висоті до 2,5 м
	[bookmark: 3297]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3298] 
	[bookmark: 3299] 
	[bookmark: 3300] 
	[bookmark: 3301] 
	[bookmark: 3302]підпункт 6.3.47 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3303]2.3.36
	[bookmark: 3304]У нижніх точках трубопроводів водяних і конденсатних теплових мереж наявні штуцери із запірною арматурою для спуску води (спускні пристрої)
	[bookmark: 3305]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3306] 
	[bookmark: 3307] 
	[bookmark: 3308] 
	[bookmark: 3309] 
	[bookmark: 3310]абзац перший підпункту 6.3.50 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3311]2.3.37
	[bookmark: 3312]Наявні дренажні пристрої трубопроводів парових теплових мереж
	[bookmark: 3313]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3314] 
	[bookmark: 3315] 
	[bookmark: 3316] 
	[bookmark: 3317] 
	[bookmark: 3318]підпункт 6.3.51 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3319]2.3.38
	[bookmark: 3320]У вищих точках трубопроводів теплових мереж наявні повітровипускні крани (повітряники)
	[bookmark: 3321]Високий
Середній Незначний
	[bookmark: 3322] 
	[bookmark: 3323] 
	[bookmark: 3324] 
	[bookmark: 3325] 
	[bookmark: 3326]абзац перший підпункту 6.3.52 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3327]2.3.39
	[bookmark: 3328]У всіх нижніх точках паропроводів, де в процесі експлуатації стан пари наближається до насиченого, наявні автоматичні конденсатовідвідники
	[bookmark: 3329]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3330] 
	[bookmark: 3331] 
	[bookmark: 3332] 
	[bookmark: 3333] 
	[bookmark: 3334]абзац третій підпункту 6.3.52 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3335]2.3.40
	[bookmark: 3336]Щорічно після закінчення опалювального періоду прочищаються трубопроводи попутного дренажу. Діаметр дренажних труб не менший ніж 150 мм
	[bookmark: 3337]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3338] 
	[bookmark: 3339] 
	[bookmark: 3340] 
	[bookmark: 3341] 
	[bookmark: 3342]абзац шостий підпункту 6.3.53 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3343]2.3.41
	[bookmark: 3344]Оглядові колодязі системи попутних дренажів оглядаються і очищуються від наносів не рідше одного разу на квартал
	[bookmark: 3345]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3346] 
	[bookmark: 3347] 
	[bookmark: 3348] 
	[bookmark: 3349] 
	[bookmark: 3350]абзац сьомий підпункту 6.3.53 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3351]2.3.42
	[bookmark: 3352]У місцях проїзду транспорту під теплопроводами розміщені знаки із зазначенням висоти проїжджої частини
	[bookmark: 3353]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3354] 
	[bookmark: 3355] 
	[bookmark: 3356] 
	[bookmark: 3357] 
	[bookmark: 3358]абзац другий підпункту 6.3.55 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3359]2.3.43
	[bookmark: 3360]Наявні спеціальні перехідні пристрої у місцях проходу, де віддаль від нижньої точки ізоляції теплопроводів до рівня землі менша за 2 метри
	[bookmark: 3361]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3362] 
	[bookmark: 3363] 
	[bookmark: 3364] 
	[bookmark: 3365] 
	[bookmark: 3366]підпункт 6.3.56 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3367]2.3.44
	[bookmark: 3368]Наявні пристрої (футляри), що перешкоджають проникненню води та газу в будівлю, на вводах трубопроводів теплових мереж в будівлі для забезпечення їх герметизації
	[bookmark: 3369]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3370] 
	[bookmark: 3371] 
	[bookmark: 3372] 
	[bookmark: 3373] 
	[bookmark: 3374]підпункт 6.3.57 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
абзац четвертий пункту 8.13.4 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3375]2.3.45
	[bookmark: 3376]Виконано заземлення всіх елементів теплових мереж, які проводять струм, у місцях перетину надземних теплових мереж з повітряними високовольтними лініями електропередавання. Величина опору заземлювальних пристроїв не перевищує 10 Ом
	[bookmark: 3377]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3378] 
	[bookmark: 3379] 
	[bookmark: 3380] 
	[bookmark: 3381] 
	[bookmark: 3382]підпункт 6.3.58 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3383]2.3.46
	[bookmark: 3384]Проводяться гідравлічні випробування теплових мереж на міцність і щільність для перевірки міцності і щільності трубопроводів, запірної і регулювальної арматури після ремонту до початку опалювального періоду пробним тиском мінімальною величиною 1,25 робочого тиску, водою з температурою не нижче ніж 5 град. C і не вище ніж 40 град. C
Значення робочого тиску встановлено технічним керівником організації, що експлуатує теплові мережі
Результати випробувань оформлені актами (додатки 7, 8 до ПТЕТУіМ)
	[bookmark: 3385]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3386] 
	[bookmark: 3387] 
	[bookmark: 3388] 
	[bookmark: 3389] 
	[bookmark: 3390]підпункти 6.3.59, 6.3.60, 6.3.86 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
пункти 8.13.30, 8.13.31 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3391]2.3.47
	[bookmark: 3392]У теплових мережах періодично, за графіком, здійснюється контроль за температурним видовженням трубопроводів
	[bookmark: 3393]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3394] 
	[bookmark: 3395] 
	[bookmark: 3396] 
	[bookmark: 3397] 
	[bookmark: 3398]абзац п'ятий підпункту 6.3.63 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3399]2.3.48
	[bookmark: 3400]Проводяться випробування теплових мереж з визначення теплових і гідравлічних втрат, дотримується періодичність проведення робіт один раз на 5 років
	[bookmark: 3401]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3402] 
	[bookmark: 3403] 
	[bookmark: 3404] 
	[bookmark: 3405] 
	[bookmark: 3406]абзаци перший, другий підпункту 6.3.64 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
пункт 8.13.33 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3407]2.3.49
	[bookmark: 3408]Проведення випробувань теплових мереж на потенціал блукаючих струмів здійснюються в обсягах і з періодичністю у відповідності з інструкцією з захисту теплових мереж від електрохімічної корозії
	[bookmark: 3409]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3410] 
	[bookmark: 3411] 
	[bookmark: 3412] 
	[bookmark: 3413] 
	[bookmark: 3414]підпункт 6.3.65 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
пункт 8.13.34 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3415]2.3.50
	[bookmark: 3416]Пуск теплових мереж після монтажу, ремонту або тимчасової зупинки, а також будь-які випробування здійснюються відповідно до програми, яка затверджена технічним керівником суб'єкта господарювання та узгоджена з технічним керівником джерела теплопостачання
	[bookmark: 3417]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3418] 
	[bookmark: 3419] 
	[bookmark: 3420] 
	[bookmark: 3421] 
	[bookmark: 3422]підпункти 6.3.18, 6.3.67 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3423]2.3.51
	[bookmark: 3424]В належному стані шляхи доступу до об'єктів мережі, а також шляхове покриття та планування поверхні над підземними спорудами, забезпечено справність огороджувальних конструкцій, що запобігають доступу сторонніх осіб до обладнання та запірно-регулювальної арматури
	[bookmark: 3425]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3426] 
	[bookmark: 3427] 
	[bookmark: 3428] 
	[bookmark: 3429] 
	[bookmark: 3430]підпункт 6.3.70 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3431]2.3.52
	[bookmark: 3432]На суб'єкті господарювання, яке є власником теплових мереж, складені та зберігаються:
	[bookmark: 3433]Х
	[bookmark: 3434]Х
	[bookmark: 3435]Х
	[bookmark: 3436]Х
	[bookmark: 3437]Х
	[bookmark: 3438]Х

	[bookmark: 3439]2.3.52.1
	[bookmark: 3440]план теплової мережі (масштаб М 1 : 500), кварталу, дільниці (масштаб М 1 : 200)
	[bookmark: 3441]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3442] 
	[bookmark: 3443] 
	[bookmark: 3444] 
	[bookmark: 3445] 
	[bookmark: 3446]абзац другий підпункту 6.3.71 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3447]2.3.52.2
	[bookmark: 3448]оперативна та експлуатаційна (розрахункова) схеми
	[bookmark: 3449]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3450] 
	[bookmark: 3451] 
	[bookmark: 3452] 
	[bookmark: 3453] 
	[bookmark: 3454]абзац третій підпункту 6.3.71 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3455]2.3.52.3
	[bookmark: 3456]схема зварних стиків підземних трубопроводів, креслення камер
(масштаб М 1 : 20)
	[bookmark: 3457]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3458] 
	[bookmark: 3459] 
	[bookmark: 3460] 
	[bookmark: 3461] 
	[bookmark: 3462]абзац п'ятий підпункту 6.3.71 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3463]2.3.52.4
	[bookmark: 3464]перелік газонебезпечних камер та прохідних каналів
	[bookmark: 3465]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3466] 
	[bookmark: 3467] 
	[bookmark: 3468] 
	[bookmark: 3469] 
	[bookmark: 3470]абзац шостий підпункту 6.3.71 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3471]2.3.52.5
	[bookmark: 3472]креслення теплових пунктів
(масштаб М 1 : 20)
	[bookmark: 3473]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3474] 
	[bookmark: 3475] 
	[bookmark: 3476] 
	[bookmark: 3477] 
	[bookmark: 3478]абзац сьомий підпункту 6.3.71 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3479]2.3.52.6
	[bookmark: 3480]креслення прокладання трубопроводів по технічних підпіллях та підвалах
(масштаб М 1 : 20)
	[bookmark: 3481]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3482] 
	[bookmark: 3483] 
	[bookmark: 3484] 
	[bookmark: 3485] 
	[bookmark: 3486]абзац восьмий підпункту 6.3.71 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3487]2.3.53
	[bookmark: 3488]План, схеми, профілі теплотрас та перелік газонебезпечних камер і каналів щороку коригуються згідно з фактичним станом теплових мереж, зміни вносяться за підписом відповідальної за теплове господарство особи із зазначенням її посади та дати внесення зміни
	[bookmark: 3489]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3490] 
	[bookmark: 3491] 
	[bookmark: 3492] 
	[bookmark: 3493] 
	[bookmark: 3494]абзаци тринадцятий, чотирнадцятий підпункту 6.3.71 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3495]2.3.54
	[bookmark: 3496]Обходи трубопроводів і теплових пунктів виконуються за графіком (не рідше одного разу на тиждень), затвердженим особою, відповідальною за теплове господарство, для контролю за станом устаткування теплових мереж і режимом їхньої роботи.
Результати оглядів зазначаються в журналі обходів.
Виявлені дефекти, залежно від характеру дефекту, усуваються негайно або в період поточного чи капітального ремонтів
	[bookmark: 3497]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3498] 
	[bookmark: 3499] 
	[bookmark: 3500] 
	[bookmark: 3501] 
	[bookmark: 3502]підпункт 6.3.74 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
пункт 8.13.25 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3503]2.3.55
	[bookmark: 3504]Середньорічний витік теплоносія з водяних теплових мереж не перевищує 0,25 % на годину від середньорічного обсягу води в тепловій мережі і приєднаних до неї системах теплоспоживання незалежно від схеми їхнього приєднання (за винятком систем гарячого водопостачання, приєднаних через водопідігрівники та відкритих систем теплопостачання)
	[bookmark: 3505]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3506] 
	[bookmark: 3507] 
	[bookmark: 3508] 
	[bookmark: 3509] 
	[bookmark: 3510]абзац перший підпункту 6.3.76 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
абзац перший пункту 8.13.29 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3511]2.3.56
	[bookmark: 3512]Заповнення і підживлення теплових мереж, систем теплопостачання виконується деаерованою, хімічно очищеною водою. Підживлення автоматизовано, для контролю на живильному трубопроводі встановлено витратомір-реєстратор або лічильник. Розширювальний бак оснащено системою автоматизованого контролю рівня води зі звуковою та світловою сигналізацією в тепловому пункті
	[bookmark: 3513]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3514] 
	[bookmark: 3515] 
	[bookmark: 3516] 
	[bookmark: 3517] 
	[bookmark: 3518]підпункт 6.3.77 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3519]2.3.57
	[bookmark: 3520]Наявний температурний графік центрального якісного регулювання для двотрубних водяних теплових мереж
	[bookmark: 3521]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3522] 
	[bookmark: 3523] 
	[bookmark: 3524] 
	[bookmark: 3525] 
	[bookmark: 3526]абзац перший підпункту 6.3.78 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
абзац перший пункту 8.13.36 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3527]2.3.58
	[bookmark: 3528]Мінімальна температура води в подавальному трубопроводі мережі (за наявності гарячого водопостачання) не нижча ніж:
70 град. C - для закритих схем;
60 град. C - для відкритих схем гарячого водопостачання
	[bookmark: 3529]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3530] 
	[bookmark: 3531] 
	[bookmark: 3532] 
	[bookmark: 3533] 
	[bookmark: 3534]абзац другий підпункту 6.3.78 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3535]2.3.59
	[bookmark: 3536]До початку опалювального та літнього періодів (сезонів) теплопостачальною організацією розроблено гідравлічні режими водяних теплових мереж для опалювального і літнього періодів
	[bookmark: 3537]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3538] 
	[bookmark: 3539] 
	[bookmark: 3540] 
	[bookmark: 3541] 
	[bookmark: 3542]абзац третій підпункту 5.6.3 пункту 5.6 розділу 5, абзаци другий, третій підпункту 6.3.80 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
абзац перший пункту 8.13.37 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3543]2.3.60
	[bookmark: 3544]Наявний затверджений керівництвом суб'єкта господарювання графік проведення планових шурфувань
	[bookmark: 3545]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3546] 
	[bookmark: 3547] 
	[bookmark: 3548] 
	[bookmark: 3549] 
	[bookmark: 3550]абзац перший підпункту 6.3.27 пункту 6.3 розділу 6, абзац п'ятий підпункту 6.3.81 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3551]2.3.61
	[bookmark: 3552]Наявні акти проведених планових та/або аварійних розкриттів (шурфувань), в яких зазначається стан ґрунту, будівельної конструкції, ізоляції труб, а також метод відновлення підземної конструкції теплової мережі
	[bookmark: 3553]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3554] 
	[bookmark: 3555] 
	[bookmark: 3556] 
	[bookmark: 3557] 
	[bookmark: 3558]абзац сьомий підпункту 6.3.81 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3559]2.3.62
	[bookmark: 3560]Обсяг поточного та капітального ремонтів теплових мереж визначено на підставі виявлених під час експлуатації дефектів, даних випробувань, ревізій, а також шурфувань у разі аварійних витоків теплоносія.
Дотримуються терміни проведення капітальних та поточних ремонтів теплових мереж
	[bookmark: 3561]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3562] 
	[bookmark: 3563] 
	[bookmark: 3564] 
	[bookmark: 3565] 
	[bookmark: 3566]абзац перший підпункту 6.3.83, підпункт 6.3.84 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3567]2.3.63
	[bookmark: 3568]Після закінчення ремонту теплові мережі промиваються до повного освітлення води із складанням акту (додаток 9 до ПТЕТУіМ). Проводяться гідравлічні випробування відгалужень до теплового пункту та устаткування теплового пункту (абонентського приєднання) на встановлений тиск із складанням акту (додаток 8 до ПТЕТУіМ)
	[bookmark: 3569]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3570] 
	[bookmark: 3571] 
	[bookmark: 3572] 
	[bookmark: 3573] 
	[bookmark: 3574]абзаци перший - четвертий, дев'ятий підпункту 6.3.86 пункту 6.3 розділу 6, абзаци перший, другий підпункту 6.3.87 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3575]2.3.64
	[bookmark: 3576]Люки камер не пропускають поверхневі води. Отвори в люках камер для взяття проб аналізу на загазованість закриваються інвентарними кришками. Камери для обслуговування трубопроводів, прокладених під землею, обладнано сходами або скобами
	[bookmark: 3577]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3578] 
	[bookmark: 3579] 
	[bookmark: 3580] 
	[bookmark: 3581] 
	[bookmark: 3582]абзаци другий, третій підпункту 6.3.49 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

	[bookmark: 3583]2.3.65
	[bookmark: 3584]Система дренажів забезпечує відведення вологи під час прогріву, остигання і спорожнювання згідно вимог ПТЕЕСіМ
	[bookmark: 3585]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3586] 
	[bookmark: 3587] 
	[bookmark: 3588] 
	[bookmark: 3589] 
	[bookmark: 3590]пункт 8.9.7 глави 8.9 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3591]2.3.66
	[bookmark: 3592]За умови наявності гарячого водопостачання температура води в тепловій мережі:
не нижче ніж 70° C - у подавальному трубопроводі теплової мережі для закритих систем гарячого водопостачання;
не більше ніж 60° C - у зворотньому трубопроводі теплової мережі для відкритих систем гарячого водопостачання впродовж опалювального періоду;
не більше ніж 60° C - у трубопроводі теплової мережі, яким здійснюється подача, для відкритих систем гарячого водопостачання в перехідний період
	[bookmark: 3593]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3594] 
	[bookmark: 3595] 
	[bookmark: 3596] 
	[bookmark: 3597] 
	[bookmark: 3598]абзац другий пункту 8.13.36 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3599]2.3.67
	[bookmark: 3600]Проведено випробування на розрахункову температуру теплоносія всієї теплової мережі від джерела теплопостачання до теплових пунктів систем теплоспоживання під час введення її в експлуатацію.
На теплових мережах періодично, за графіком, здійснюється контроль за тепловими переміщеннями трубопроводів і порівняння фактичних значень з розрахунковими та значеннями, які отримані при пускових випробуваннях
	[bookmark: 3601]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3602] 
	[bookmark: 3603] 
	[bookmark: 3604] 
	[bookmark: 3605] 
	[bookmark: 3606]абзаци перший - четвертий підпункту 6.3.63, абзац другий підпункту 6.3.64 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ
пункт 8.13.32, абзац другий пункту 8.13.33 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3607]2.3.68
	[bookmark: 3608]Технологічні захисти під час роботи теплових мереж включені.
Відключення пристроїв технологічного захисту під час роботи теплової мережі допускається тільки з дозволу технічного керівника організації, що експлуатує теплову мережу, із записом в оперативній документації в випадках, передбачених ПТЕЕСіМ.
Роботоздатність технологічних захистів перевіряється періодично в терміни і в обсягах, зазначених в інструкції з експлуатації теплових мереж
	[bookmark: 3609]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3610] 
	[bookmark: 3611] 
	[bookmark: 3612] 
	[bookmark: 3613] 
	[bookmark: 3614]пункт 8.13.35 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3615]2.3.69
	[bookmark: 3616]Величини тиску в подавальному і у зворотному трубопроводах визначені проєктною або налагоджувальною організацією і затверджені технічними керівниками джерела теплопостачання і організації, яка експлуатує теплові мережі
	[bookmark: 3617]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3618] 
	[bookmark: 3619] 
	[bookmark: 3620] 
	[bookmark: 3621] 
	[bookmark: 3622]абзац третій пункту 8.13.38 глави 8.13 розділу 8 ПТЕЕСіМ

	[bookmark: 3623]2.3.70
	[bookmark: 3624]Організацією, яка експлуатує теплову мережу, установлено спеціальні пристрої для захисту системи теплопостачання від гідроударів для забезпечення тиску у теплових мережах і системах теплоспоживання в межах допустимого рівня у випадку аварійного припинення електропостачання мережевих і перекачувальних насосів
	[bookmark: 3625]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 3626] 
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Незначний
	[bookmark: 5136] 
	[bookmark: 5137] 
	[bookmark: 5138] 
	[bookmark: 5139] 
	[bookmark: 5140]абзац восьмий пункту 3 розділу VII ППТГ до ОП

	[bookmark: 5141]4.4.2.8
	[bookmark: 5142]двері електричних шаф запираються на замок
	[bookmark: 5143]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 5144] 
	[bookmark: 5145] 
	[bookmark: 5146] 
	[bookmark: 5147] 
	[bookmark: 5148]абзац дев'ятий пункту 3 розділу VII ППТГ до ОП

	[bookmark: 5149]4.4.2.9
	[bookmark: 5150]повітряні чи підземні контрольні кабелі системи автоматики підживлення розширювальних баків незалежних систем опалення працездатні
	[bookmark: 5151]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 5152] 
	[bookmark: 5153] 
	[bookmark: 5154] 
	[bookmark: 5155] 
	[bookmark: 5156]абзац десятий пункту 3 розділу VII ППТГ до ОП

	[bookmark: 5157]4.4.2.10
	[bookmark: 5158]все обладнання ТП має відповідне маркування та написи відповідно до НТД
	[bookmark: 5159]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 5160] 
	[bookmark: 5161] 
	[bookmark: 5162] 
	[bookmark: 5163] 
	[bookmark: 5164]абзац одинадцятий пункту 3 розділу VII ППТГ до ОП

	[bookmark: 5165]4.4.2.11
	[bookmark: 5166]трубопроводи та устаткування ТП пофарбовані у відповідний колір та не мають ділянок з порушеною ізоляцією
	[bookmark: 5167]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 5168] 
	[bookmark: 5169] 
	[bookmark: 5170] 
	[bookmark: 5171] 
	[bookmark: 5172]абзац дванадцятий пункту 3 розділу VII ППТГ до ОП

	[bookmark: 5173]4.4.2.12
	[bookmark: 5174]освітлення ТП відповідає нормам діючих НТД
	[bookmark: 5175]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 5176] 
	[bookmark: 5177] 
	[bookmark: 5178] 
	[bookmark: 5179] 
	[bookmark: 5180]абзац тринадцятий пункту 3 розділу VII ППТГ до ОП

	[bookmark: 5181]4.4.2.13
	[bookmark: 5182]двері в приміщення ТП мають відповідні написи та надійно запираються
	[bookmark: 5183]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 5184] 
	[bookmark: 5185] 
	[bookmark: 5186] 
	[bookmark: 5187] 
	[bookmark: 5188]абзац чотирнадцятий пункту 3 розділу VII ППТГ до ОП

	[bookmark: 5189]4.5
	[bookmark: 5190]Підготовка систем теплоспоживання споживачів теплової енергії до опалювального періоду

	[bookmark: 5191]4.5.1
	[bookmark: 5192]Переліки заходів, необхідних для підготовки внутрішньобудинкових систем централізованого опалення, вентиляції та ГВП до експлуатації в наступному опалювальному періоді, у наявності та складані з дотриманням вимог НТД
	[bookmark: 5193]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 5194] 
	[bookmark: 5195] 
	[bookmark: 5196] 
	[bookmark: 5197] 
	[bookmark: 5198]пункт 2 розділу VIII ППТГ до ОП

	[bookmark: 5199]4.5.2
	[bookmark: 5200]Системи теплоспоживання заповнені хімічно очищеною водою з тиском більше статичного на 0,5 кгс/кв. см, увідні засувки - закриті
	[bookmark: 5201]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 5202] 
	[bookmark: 5203] 
	[bookmark: 5204] 
	[bookmark: 5205] 
	[bookmark: 5206]пункт 3 розділу VIII ППТГ до ОП

	[bookmark: 5207]4.5.3
	[bookmark: 5208]Підготовлена до опалювального періоду система теплоспоживання споживачів (системи опалення, вентиляції та ГВП) відповідає вимогам ППТГ до ОП
	[bookmark: 5209]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 5210] 
	[bookmark: 5211] 
	[bookmark: 5212] 
	[bookmark: 5213] 
	[bookmark: 5214]пункт 4 розділу VIII ППТГ до ОП

	[bookmark: 5215]4.6
	[bookmark: 5216]Підготовка будівель і споруд до опалювального періоду

	[bookmark: 5217]4.6.1
	[bookmark: 5218]На кожному об'єкті закріплений підрозділ, відповідальний за експлуатацію будівель та споруд
	[bookmark: 5219]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 5220] 
	[bookmark: 5221] 
	[bookmark: 5222] 
	[bookmark: 5223] 
	[bookmark: 5224]пункт 2 розділу IX ППТГ до ОП

	[bookmark: 5225]4.6.2
	[bookmark: 5226]Організовано систематичний технічний огляд стану будівель і споруд з періодичністю відповідно до вимог НТД. Результати оглядів зазначаються у відповідному журналі
	[bookmark: 5227]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 5228] 
	[bookmark: 5229] 
	[bookmark: 5230] 
	[bookmark: 5231] 
	[bookmark: 5232]пункт 3 розділу IX ППТГ до ОП

	[bookmark: 5233]4.6.3
	[bookmark: 5234]Під час підготовки будівель і споруд до опалювального періоду забезпечено виконання заходів передбачених ППТГ до ОП
	[bookmark: 5235]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 5236] 
	[bookmark: 5237] 
	[bookmark: 5238] 
	[bookmark: 5239] 
	[bookmark: 5240]пункт 6 розділу IX ППТГ до ОП

	[bookmark: 5241]4.6.4
	[bookmark: 5242]У процесі осіннього технічного огляду суб'єктом перевірено надійність несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд та відсутності різного роду щілин і зазорів, стан осклення вікон будівель і споруд, сходових клітин, ущільнення вікон та вхідних дверей
	[bookmark: 5243]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 5244] 
	[bookmark: 5245] 
	[bookmark: 5246] 
	[bookmark: 5247] 
	[bookmark: 5248]пункт 7 розділу IX ППТГ до ОП

	[bookmark: 5249]4.7
	[bookmark: 5250]Перевірка стану готовності теплових господарств до опалювального періоду

	[bookmark: 5251]4.7.1
	[bookmark: 5252]У суб'єкта господарювання відповідним розпорядчим документом власників (керівників) цих господарств створено комісію з перевірки готовності господарств до роботи в опалювальний період, до складу комісії включені представники відповідної державної інспекції
	[bookmark: 5253]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 5254] 
	[bookmark: 5255] 
	[bookmark: 5256] 
	[bookmark: 5257] 
	[bookmark: 5258]підпункти 1.1, 1.2 пункту 1, підпункти 2.1 - 2.3 пункту 2 розділу X ППТГ до ОП

	[bookmark: 5259]4.7.2
	[bookmark: 5260]Наявні акти стану готовності теплових господарств ДТ (структурних підрозділів або об'єктів) до роботи в опалювальний період за формою додатка 1
	[bookmark: 5261]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 5262] 
	[bookmark: 5263] 
	[bookmark: 5264] 
	[bookmark: 5265] 
	[bookmark: 5266]підпункт 1.5 пункту 1 розділу X ППТГ до ОП

	[bookmark: 5267]4.7.3
	[bookmark: 5268]Наявний акт готовності теплового господарства ДТ до роботи в опалювальний період за формою додатка 3 (в цілому по підприємству)
	[bookmark: 5269]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 5270] 
	[bookmark: 5271] 
	[bookmark: 5272] 
	[bookmark: 5273] 
	[bookmark: 5274]підпункт 1.6.1 пункту 1 розділу X ППТГ до ОП

	[bookmark: 5275]4.7.4
	[bookmark: 5276]У споживача наявний акт готовності до опалювального періоду за формою додатка 4, отриманий від суб'єкта господарювання, що постачає теплову енергію. Наявні акти стану готовності теплових господарств споживача (структурних підрозділів або об'єктів) до роботи в опалювальний період за формою додатка 1
	[bookmark: 5277]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 5278] 
	[bookmark: 5279] 
	[bookmark: 5280] 
	[bookmark: 5281] 
	[bookmark: 5282]підпункти 2.5, 2.6 пункту 2 розділу X ППТГ до ОП

	[bookmark: 5283]4.7.5
	[bookmark: 5284]Наявний акт готовності теплового господарства (споживача) до роботи в опалювальний період за формою додатка 3 (в цілому по суб'єкту господарювання)
	[bookmark: 5285]Високий
Середній
Незначний
	[bookmark: 5286] 
	[bookmark: 5287] 
	[bookmark: 5288] 
	[bookmark: 5289] 
	[bookmark: 5290]підпункт 2.8 пункту 2 розділу X ППТГ до ОП



4. У додатку 5:
[bookmark: 5293]1) доповнити главу 2 новим пунктом такого змісту:
[bookmark: 5294]"
	[bookmark: 5295]2.4
	[bookmark: 5296]Порядок забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
	[bookmark: 5297]від 27 грудня 2018 року № 1209
	[bookmark: 5298] 


[bookmark: 5299]";
[bookmark: 5300]2) у главі 4:
[bookmark: 5301]пункти 4.5 та 4.22 викласти в такій редакції:
[bookmark: 5302]"
	[bookmark: 5303]4.5
	[bookmark: 5304]Положення про порядок підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період, затверджене наказом Міністерства енергетики України (Положення, затверджене наказом № 29)
	[bookmark: 5305]від 19 березня 2021 року № 29
	[bookmark: 5306]21 травня 2021 року за № 677/36299


[bookmark: 5307]";
[bookmark: 5308]"
	[bookmark: 5309]4.22
	[bookmark: 5310]СОУ-НЕЕ 20.302:2020 Норми випробування електрообладнання, затверджені наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля України (СОУ-Н ЕЕ 20.302:2020)
	[bookmark: 5311]від 06 квітня 2020 року № 224
	[bookmark: 5312] 


[bookmark: 5313]";
[bookmark: 5314]доповнити главу новими пунктами такого змісту:
[bookmark: 5315]"
	[bookmark: 5316]4.33
	[bookmark: 5317]Правила безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97)
	[bookmark: 5318]від 06 жовтня 1997 року № 257
	[bookmark: 5319]13 січня 1998 року за № 11/2451

	[bookmark: 5320]4.34
	[bookmark: 5321]СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-76:2012 Норми аварійного запасу електроустаткування, будівельних конструкцій та матеріалів для електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 150 кВ, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-76:2012)
	[bookmark: 5322]від 21 грудня 2012 року № 1057
	[bookmark: 5323] 


[bookmark: 5324]".
[bookmark: 5325]Керівник експертної групи
розвитку відновлюваної
електроенергетики                                                                                       Олександр МАРТИНЮК
